
COMUNE DI RADDUSA
PROVINCIA DI CATANIA

tavola 4.1
il R.U.P.

     Geom. Antonino Cicero

S.T.T. Area n°3

Schema funzionale impiantio termico e climatizzazione 

IMPIANTO TERMICO e CLIMATIZZAZIONE

         progetto U.T.C. 
Geom. Roberto Antonio La Mastra

PROGETTO ESECUTIVO ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, aggiornato con il pezzario regionale anno 2018

Progetto di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, riqualificazione e miglioramento dell'attrattività  
degli spazi scolastici, adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, abbattimento barriere  

architettoniche ed efficientamento energetico dei plessi scolastici dell'I.C. "Leonardo da Vinci"  
- PLESSO DI VIA G. ROSSINI -

Raddusa, aprile/2018

Scarico condensa:
Pendenza minima 2%
Interramento del tubo minimo 
900mm
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ETHERNET UTP cat 5. max 90 m 
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Coppia di conduttori 
twistata e schermata.
Sezione 0.22-0-35 mm 
2^.
Capacità <50pf/m.
Impedenza 
caratterisitca 120 ohm.
cavo idoneo reti 
RS485.
massima lunghezza 
1000m
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