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QUADRO ELETTRICO DI FORNITURA "QEF"_CENTRALINO INCASSO IP40 12 U.M.

SIMBOLO DESCRIZIONE

LEGENDA DEI SIMBOLI

PUNTO DI ALLACCIO AD APPARECCHIATURA ELETTRICA (INDICATA IN PLANIMETRIA)

GRUPPO PRESE POSTO DI LAVORO CON DOTAZIONE: N.4 PRESE BIV.; N.2 PRESE UNEL 3 DATI

GRUPPO PRESE CEE IP55 COMPOSTO DA PRESA INTERBL. 3p+N+T 32A, PRESA INTERBL. P+N+T 16A E PRESA UNEL P+N+T 16A

CALATA / RISALITA - IMPIANTI ELETTRICI  

CANALIZZAZIONE 300x75 IN AcZn STAFFATA A PARETE/SOFFITTO COMPLETA DI GIUNZIONI, ACCESSORI, 3 SETTI DI SEPARAZIONE

ELETTROMAGNETE PORTE TAGLIAFUOCO CON PULSANTE DI RILASCIO

TELECAMERE ESTERNE VIDEOSORVEGLIANZA 

PUNTO VIDEOCITOFONICO INTERNO 

PUNTO VIDEOCITOFONICO ESTERNO 

LETTORE SCHEDA TRASPONDER BADGE

COMANDO PULSANTE DOPPIO AZIONAMENTO MOTORE TENDE [APERTURA/CHIUSURA]

MOTORE PORTE E VASISTAS [APERTURA/CHIUSURA]

NOTE:

PER GLI ALLACCI AD APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE FARE RIFERIMENTO  AGLI ELABORATI DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI MECCANICI. 

LE PLANIMETRIE DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NON SONO VALIDE  AI FINI ARCHITETTONICI, FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE 
DI PROGETTO  DELLE OPERE EDILI.  

PER LE CIRCUITAZIONI FARE RIFERIMENTO AGLI SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI. 

PRESA BIVALENTE 10/16A 

PRESA UNEL 10/16A CON TERRA CENTRALE E LATERALE 

TRASFORMATORE PER IMPIANTO ALLARME SERVIZI IGIENICI

PULSANTE DI CHIAMATA ALLARME SERVIZI IGIENICI

SEGNALATORE OTTICO DI ALLARME SERVIZI IGIENICI

SEGNALATORE ACUSTICO DI ALLARME SERVIZI IGIENICI

PULSANTE DI TACITAZIONE ALLARME SERVIZI IGIENICI

PUNTO DI ACCES POINT [WI-FI]

PREDISPOSIZIONE (CASSETTE E TUBAZIONI) INSERITORE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

PREDISPOSIZIONE  (CASSETTE E TUBAZIONI) SENSORE A DOPPIA TECNOLOGIA 

PREDISPOSIZIONE  (CASSETTE E TUBAZIONI) ALLARME OTTICO ACUSTICO

CENTRALINA GSM REMOTIZZAZIONE ALLARMI TECNICI ED ANTINTRUSIONE A CONTATTI PULITI 

IL GRADO DI PROTEZIONE MINIMO PER GLI IMPIANTI E' IP20 PER ZONE UFFICI E IP55 PER ZONE ARCHIVI.

QUADRO ELETTRICO DI ZONA PIANO PRIMO "QEP1"_CENTRALINO INCASSO IP40 36 U.M.

QUADRO ELETTRICO DI ZONA PIANO TERRA "QEPT"_CENTRALINO INCASSO IP40 36 U.M.

QUADRO ELETTRICO DI ZONA PIANO CANTINATO "QEPC"_CARPENTERIA METALLICA A PARETE

SENSORE DI COMANDO RILEVATORE DI PRESENZA IR 

PUNTO LUCE A SOFFITTO

PUNTO LUCE A PARETE

PUNTO LUCE A PAVIMENTO

N. 2 PRESE BIVALENTI 10/16A E N. 1 PRESA UNEL 10/16A CON TERRA CENTRALE E LATERALE

N.2 PRESE RJ45 CAT. 5E DATI/FONIA E N. 1 PRESA TELEFONO 

M

A

B

C

D

A.I.

gsm

DTTF DT

QUADRO ELETTRICO

PIANO PRIMO "QEP1"

Calata

linea elett.

QUADRO ELETTRICO FORNITURA "QEF"

QUADRO ELETTRICO
GENERALE EDIFICIO
ESISTENTE "QEG"

QEG

ENEL

A

B

DT TFDT

D
T

TF
D

T
D

T
TF

D
T

D
T

TF
D

T

D
T

TF
D

T

Calata linee
 elett.

QUADRO ELTTERICO
PIANO TERRA "QEPT"

Salita
linea elett.

Telo motorizzato
elettrico da incasso

Altoparlante a soffitto

Altoparlante a soffitto

Blocco prese a soffitto

C

D
T

TF
D

T

D
T

TF
D

T

DT DT

Canalina

QUADRO ELTTERICO

PIANO CANTIN. "QEPC"

Salita cavi elett.

D

ALLACCIO SPLIT
ALLACCIO PDC

DTTF DT

DTTF DT


