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APPARECCHII ILLUMINANTI

   Faretto LED 
incasso a parete

      Faretto LED  
incasso a pavimento
      per esterno

 LED  a scomparsa

    Plafoniera LED 
da incasso 60x60cm

Paletto LED 
 da esterno

Lampada emergenza

CLcrepus.

Flusso luminoso 3800 lm
Potenza allacciata   33 W

Flusso luminoso 889 lm
Potenza allacciata   22 W

Flusso luminoso 1950 lm
Potenza allacciata   16,3 W

Flusso luminoso 84 lm
Potenza allacciata   2.2 W

Flusso luminoso 475 lm
Potenza allacciata   12.5 W

Flusso luminoso 5200 lm
Potenza allacciata   42 W

Flusso luminoso 550 lm
Potenza allacciata   7 W

QUADRO ELETTRICO DI ZONA

CANALIZZAZIONE 300x75 IN AcZn STAFFATA A PARETE/SOFFITTO 
COMPLETA DI GIUNZIONI, ACCESSORI, 3 SETTI DI SEPARAZIONE

PUNTO LUCE GENERICO A PARETE [SPECCHIERA SERVIZI IGIENICI]

CASSETTA DI DERIVAZIONE

TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA SOTTOTRACCIA

TUBO RIGIDO IN PVC POSA A VISTA

PULSANTE IP20 DA INCASSO

INTERRUTTORE IP20 AD INCASSO

INTERRUTTORE IP55  IN ESTERNO

Canalina
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