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tubo mannesman 2" e 1/2

a vista fissato al muro di confine

Pead DE 75 ml

interrato

Colonna montante

Mannesman 2''

Tubazione al soffitto

Mannesman 2''

Pead DE 75 ml

interrato

max percorso di fuga 12,00 ml

max percorso di fuga 13,00 ml
max percorso di fuga 12,00 ml

max percorso di fuga 16,00 ml

max percorso di fuga 14,00 ml
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max percorso di fuga 11,00 ml

max percorso di fuga 8,00 ml

max percorso di fuga 10,00 ml
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ATTACCO MOTOPOMPA

 VV.F  - UNI 70

NOTE:
Tubazione In acciaio non saldato a norma EN 10255 serie media

Nelle parti a vista da verniciare di colore rosso

Diametri nominali:

DN 2"  (De 60,3mm - Di 53,9mm) (tratto terminale alim. Idranti)

DN 2" e  1/2 (De 76.1mm - Di 69,7mm)

PEAD 75 - PE 100 (De 75mm - Di  61,4)

Cassette idranti UNI 45,  complete di lancia 20 mt

Quadro elettrico Pompe alimentate direttamente dal quadro contatore

6
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1
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1
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Tubazione in Polietilene

PE 100 PN 16 DN 75

Materiale di risulta

Materiale arido

Particolare interramento tubazione

.#/P#&# &+ '/'4)'0<# 240 lm
(un\ione 5olo 'mergen\a
durata min 60 minuti

QEG

'56+0614'  # P1.8'4'
P146#6+.' %12

%12

P146# 6#).+#(71%1 4'+ 60
%10 &+5P15+6+81 &+ #761%*+7574#

COMPARTIMENTO

A

COMPARTIMENTO

B

DATAREV. REDATTO VERIFICATOOGGETTO AUTORIZZATO

REV. DATA

SCALA

ELABORATO

0

.

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:

VISTI ED APPROVAZIONI:

NUMERO

IL R.U.P.

Arch. Salvatore LentiniIng. Giuseppe Ferraro

INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUDITORIUM
DELL' ICS SCUOLA MEDIA G. VERGA”.

 C.U.P.: B98E18000130002

COMUNE DI VIZZINI
Città metropolitana di catania

PROGETTO ESECUTIVO

Dicembre 20191:100

B 06

Planimetria antincendio

DESCRIZIONE ELABORATO

0 5 10 m

SCALA 1:100

1 2 3 4

0.90

WC camerini

1.50

AutoCAD SHX Text
(+0.30)

AutoCAD SHX Text
(+0.90)

AutoCAD SHX Text
H = 3.50

AutoCAD SHX Text
120 180 - 200

AutoCAD SHX Text
(0.00)

AutoCAD SHX Text
(+0.00)

AutoCAD SHX Text
0 260 - 280

AutoCAD SHX Text
H = 3.50

AutoCAD SHX Text
H = 2.90

AutoCAD SHX Text
H = 3.50

AutoCAD SHX Text
H = 2.40

AutoCAD SHX Text
H = 3.50

AutoCAD SHX Text
(+0.30)

AutoCAD SHX Text
(0.00)

AutoCAD SHX Text
(0.00)

AutoCAD SHX Text
(+0.30)

AutoCAD SHX Text
(0.00)

AutoCAD SHX Text
(+0.00)

AutoCAD SHX Text
(+0.00)

AutoCAD SHX Text
TETTOIA METALLICA ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
area a verde

AutoCAD SHX Text
generatore a  pompa di calore aria-acqua 

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
(+2.00)

AutoCAD SHX Text
Accesso accesso carrabile

AutoCAD SHX Text
Piazzale (punto di raccolta)

AutoCAD SHX Text
p= 14%

AutoCAD SHX Text
p= 14%

AutoCAD SHX Text
p= 8%

AutoCAD SHX Text
raggio curvatura 13 m - p<10%

AutoCAD SHX Text
raggio curvatura 13 m - p<10%

AutoCAD SHX Text
Piazzale (punto di raccolta)

AutoCAD SHX Text
Tettoia metallica

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
Tubazione VVf esistente in acciaio 2'' 1/2

AutoCAD SHX Text
Nuova tubazione in acciaio 2'' 1/2

AutoCAD SHX Text
Allaccio alla tubazione esistente 2'' 1/2

AutoCAD SHX Text
area a verde

AutoCAD SHX Text
area a verde

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Emissione progetto 

AutoCAD SHX Text
Ing. Ferraro

AutoCAD SHX Text
09/12/2019

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
(+0.30)

AutoCAD SHX Text
(0.00)

AutoCAD SHX Text
(-2.00)

AutoCAD SHX Text
(-2.00)

AutoCAD SHX Text
(-0.20)

AutoCAD SHX Text
(-0.50)


