
LEGENDA: Impianto di scarico

Caditoia

Pluviali

Pozzetto pluviale

Rete acque bianche

Corrugato doppia parete De=160

Rete acque nere

Corrugato doppia parete De=160

Rete interna acque nere

PVC 125 mm

Pozzetto sifonato acque nere

Condotta di ventilazione

scarico D=63mm

Colonna di scarico D=125mm e

ventilazione  D=63mm

Condotta di adduzione idrica

Polietilene D=50 mm

Pozzetto di intercettazione rete

idrica completo di saracinesca

Tubazione esistente rete di

adduzione idrica impianto scolastico

Multistrato DN 32x26

Multistrato DN 32x26

Scaldacqua a pompa di calore

N

PLANIMETRIA IMPIANTO DI SCARICO

SALA MULTIUSO

94,00 mq

CAMERINO 2

12.65 mq

CAMERINO 1

12.65 mq
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Pozzetto pluviale sifonatoTubazione in corrugato

doppia parete De=160

Tubazione in corrugato

doppia parete De=160

Pozzetto pluviale sifonato

Pozzetto pluviale sifonato
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Tubazione in corrugato

doppia parete De=160

Tubazione in PVC 125

pendenza min 1%

LEGENDA:  Impianto Idrico

Rete adduzione idrica acqua potabile  in

Polietilene

Rete idrica interna in multistrato  16 mm

acqua fredda

Rete idrica interna in multistrato 16 mm

acqua calda

Rete idrica interna in multistrato

26 mm acqua calda

Rete idrica interna in multistrato  26 mm

acqua fredda

Collettore tubi acqua fredda

Collettore tubi acqua calda

Scaldacqua a pompa di calore

PLANIMETRIA IMPIANTO IDRICO
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Planimetria scarichi acque reflue e impianto idrico-sanitario
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