Schema unifilare impianto fotovoltaico, potenza di picco complessiva 16740 kWp

Cavo solare 2x4 mmq

Inverter QUADRO DI INTERFACCIA AC
grid-connected

QUADRO DI CAMPO ABB TRIO 8.5-TL-OUTD-S

Linea tensione continua (cavo solare)
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Modulo fotovoltaico in silicio policristallino 250 Wp
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QUADRO DI SICUREZZA PER
SGANCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CAMPO FV

Calata
stringa 1
Calata
stringa 2

Inverter

M1, M2 = BOBINE DI SGANCIO
P = PULSANTE DI SGANCIO IMPIANTO FV
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