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 Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Potenza totale 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1  L1 L2 L3 N 155,500 kW 

 2 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE L1 L2 L3 N  

 3 SPIE PRESENZA RETE L1 L2 L3 N  

 4 ALIMENTAZIONE QEG L1 L2 L3 N 128,000 kW 

 5 ALIMENTAZIONE QUADRO FV L1 L2 L3 N 20,000 kW 

 6 ALIMENTAZIONE GRUPPO ANTINCENDIO L1 L2 L3 N 7,500 kW 
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 Sim. n° Ku / Kc Potenza  Corrente di  CosØ linea Corrente L1 [A] CosØ L1 

 effettiva impiego Ib [A] 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1 1,00 / 1,00 155,500 kW 267,02 0,91 R 267,02 0,91 R 

 2       

 3       

 4 1,00 / 1,00 128,000 kW 222,87 0,91 R 222,87 0,91 R 

 5 1,00 / 1,00 20,000 kW 32,11 0,90 R 32,11 0,90 R 

 6 1,00 / 1,00 7,500 kW 12,04 0,90 R 12,04 0,90 R 
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 Sim. n° Corrente L2 [A] CosØ L2 Corrente L3 [A] CosØ L3 Corrente  Corrente  

 Neutro [A] nominale In [A] 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1 253,33 0,90 R 224,78 0,91 R 34,16  

 2       

 3       

 4 209,17 0,90 R 180,63 0,91 R 34,16 250,00 

 5 32,11 0,90 R 32,11 0,90 R 0,00 40,00 

 6 12,04 0,90 R 12,04 0,90 R 0,00 32,00 
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 Sim. n° Corrente  Lunghezza  Descrizione  Sigla cavo Tipo cavo 

 nominale di  linea a valle [m] cavo 

 neutro Inn [A] 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1  0,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 2   Cavo con    

 3   Cavo con    

 4 250,00 10,0 Cavo con  FG17 / 450/750  Unip. con guaina 

 5 40,00 40,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 6 32,00 30,0 Cavo con  FG17 / 450/750  Unip. con guaina 
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 Sim. n° Isolante Materiale Codice posa N° circuiti  Sezione fase  Portata fase [A] 

 raggruppati [mm²] 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1 PVC Rame 51 1 2 // 150,0 345,60 

 2       

 3       

 4 PVC Rame 61 1 240,0 358,02 

 5 PVC Rame 51 1 16,0 56,00 

 6 PVC Rame 61 1 10,0 56,18 
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 Sim. n° Sezione neutro  Portata neutro  Sezione PE  Lunghezza  Sezione  Sezione  

 [mm²] [A] [mm²] cablaggio [m] cablaggio di  cablaggio di  

 fase [mm²] neutro [mm²] 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1 150,0 172,80 150,0 1,0 240 240 

 2    1,0 2,5 2,5 

 3       

 4 120,0 237,95 120,0 1,0 150 150 

 5 16,0 56,00 16,0 1,0 6 6 

 6 10,0 56,18 10,0 1,0 4 4 
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 Sim. n° Codice Morsetti Spazio  C.d.T. linea /  Icc max inizio  Icc max fondo  Icc F/N (F/F)  

 occupato in  C.d.T. totale linea [kA]  linea [kA] massima inizio  

 morsettiera  linea [kA] 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1 D240 144 0,00 / 0,01 4,49 4,48 2,59 

 2       

 3       

 4 D150 124 0,12 / 0,13 4,48 4,35 2,58 

 5 M6 32 0,74 / 0,75 4,48 2,20 2,58 

 6 M4 24 0,32 / 0,33 4,48 1,98 2,58 
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 Sim. n° Icc F/N (F/F)  Icc F/PE  Icc F/PE minima  

 minima fondo  massima inizio  fondo linea [kA] 

 linea [kA] linea [kA] 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1 2,46   

 2    

 3    

 4 2,36   

 5 1,11   

 6 0,99   
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 Sim. n° Note 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  
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 Sim. n° Esecuzione apparecchio Poli 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1  3+N 

 2   

 3   

 4 Fisso In: Standard (anteriori) Out:Standard (anteriori) 4 

 5 Fisso 4 

 6 Fisso 4 



 GEWISS SPA - MATERIALE ELETTRICO 

 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italia Pagina: 11 

 Documento: PROGETTO SCUOLA 

 Stampa Tabellare 

 Sim. n° Serie 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1  

 2  

 3  

 4 Interruttori scatolati fino a 320A / MTX320 

 5 Magnetotermici / MT / Curva C 

 6 Magnetotermici / MT / Curva D 
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 Sim. n° Tipo differenziale Codice articolo 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1   

 2  GWD6402 

 3  GW96592 

 4 Tipo A Regolabile GWD7315 

 5 Tipo AS Selettivo GW92091 

 6 Tipo A Istantaneo GW92490 
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 Sim. n° Modulo  Descrizione Articolo 

 differenziale 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1   

 2  Scaricatore di sovratens. 3P+N 12,5kA Tipo 1+2 + portafus. 22x58 / 12M 

 3  Lampada segnalazione tripla rossa con portafusibili 230V 10,3x38 / 5M 

 4 GW96331 MTX320 N 36kA 4P 250A TM2 + Relè diff. 

 5 GW94583 MT60 C40 4P + BD 4P 63A 300mA AS 

 6 GW94532 MT60 D32 4P + BD 4P 63A 30mA A 
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 Sim. n° Curva Potere  Icc condizionata  Corrente regolata  Corrente  Corrente  

 d'interruzione  [kA] Ir [A] regolata di  magnetica di fase  

 [kA] neutro Irn [A] [A] 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1       

 2       

 3       

 4  36,00  1,00In = 250,00 1,00Inn =  5,00In = 1.250 

 5 C 10,00  1,00In = 40,00 1,00Inn = 40,00 10,00Ir = 400 

 6 D 10,00  1,00In = 32,00 1,00Inn = 32,00 14,00Ir = 448 
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 Sim. n° Corrente  Ritardo  Corrente  Corrente magnetica  Ritardo  Ritardo  

 magnetica di  Magnetico [s] magnetica di fase  di neutro funzione S  Magnetico  Termico [s] 

 neutro [A] funzione S [A] [A] funzione S [s] 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1       

 2       

 3       

 4 5,00Inn = 1.250      

 5 10,00Irn = 400      

 6 14,00Irn = 448      
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 Sim. n° Idiff [A] / Tdiff  Backup [kA] Selettività [kA] 

 [s] 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1    

 2    

 3    

 4 0,03 / 0,0   

 5 0,30 / 0,0   

 6 0,03 / 0,0   
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 Sim. n° Accessori Costo 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1  0,00 

 2  753,00 

 3  78,71 

 4  2.013,00 

 5  426,00 

 6  360,00 
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 Sim. n° Numero  Sez. max.  

 di  apparecchio  

 moduli  [mm²] 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1 0,00 / 

 2 12,00 25,00 

 3 5,00 / 

 4 3,00 / 

 5 7,50 35,00 

 6 7,50 35,00 
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 Sim. n° Articoli interruttore 

 Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL 

 1  

 2 GW96314 GWD6402  

 3 3xGW72104 GW96312 GW96592  

 4 GW96331 GW96333 GWD7315 GWD8110  

 5 GW92091 GW94583  

 6 GW92490 GW94532  
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 Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Potenza totale 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1 GENERALE QUADRO L1 L2 L3 N 128,000 kW 

 2 SPIE PRESENZA RETE L1 L2 L3 N  

 3 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE L1 L2 L3 N  

 4 MULTIMETRO L1 L2 L3 N  

 5 ALIMENTAZIONE QP1 L1 L2 L3 N 42,400 kW 

 6 CIRCUITO LUCE LOCALI 1A, 3,  6, 16, 21 L1 N 2,000 kW 

 7 LINEA  LUCE ORDINARIA  LOCALI 1A, 3,  6, 16, 21 L1 N 1,800 kW 

 8 CIRCUITO EMERGENZA L1 N 0,200 kW 

 9 CIRCUITO LUCE LOCALI 2A, 2B, 15 L2 N 0,100 kW 

 10 LINEA LUCE ORDINARIA  LOCALI 2A, 2B, 15 L2 N 0,000 kW 

 11 CIRCUITO EMERGENZA L2 N 0,100 kW 

 12 CIRCUITO LUCE LOCALI 2C, 2D L3 N 0,900 kW 

 13 LINEA LUCE ORDINARIA LOCALI 2C, 2D L3 N 0,800 kW 

 14 CIRCUITO EMERGENZA  L3 N 0,100 kW 

 15 CIRCUITO LUCE LOCALI 4, 5, 20, 19 L1 N 0,900 kW 

 16 LINEA  LUCE ORDINARIA  LOCALI 4, 5, 20, 19 L1 N 0,800 kW 

 17 CIRCUITO EMERGENZA L1 N 0,100 kW 

 18 CIRCUITO LUCE LOCALI 1B, 17 L2 N 0,900 kW 

 19 LINEA LUCE ORDINARIA LOCALI 1B, 17 L2 N 0,800 kW 

 20 CIRCUITO EMERGENZA  L2 N 0,100 kW 

 21 CIRCUITO LUCE ZONA BAGNI  LOCALI 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18 L3 N 0,900 kW 

 22 LINEA LUCE ORDINARIA ZONA BAGNI LOCALI 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18 L3 N 0,800 kW 

 23 CIRCUITO EMERGENZA  L3 N 0,100 kW 

 24 CIRCUITO FM LOC. 1A, 3,  6, 16, 21 L1 N 2,400 kW 

 25 CIRCUITO FM LOC. 2A, 2B, 15 L2 N 2,400 kW 

 26 CIRCUITO FM LOC. 2C, 2D L3 N 2,400 kW 

 27 CIRCUITO FM LOC. 4, 5, 20, 19 L1 N 2,400 kW 

 28 CIRCUITO FM LOC. 1B, 17 L2 N 2,400 kW 

 29 CIRCUITO FM  ZONA BAGNI  LOCALI 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18 L3 N 2,400 kW 

 30 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 1A, 3,  6, 16, 21 L1 N 1,000 kW 

 31 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. LOC. 2A, 2B, 15 L2 N 1,000 kW 

 32 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC.  2C, 2D L3 N 1,000 kW 

 33 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC.  4, 5, 20, 19 L1 N 1,000 kW 

 34 TV CC L1 N 0,800 kW 

 35 RACK DATI L2 N 0,800 kW 

 36 CENTRALE ANTIFURTO L3 N 0,800 kW 

 37 RIVELAZIONE INCENDIO L1 N 0,800 kW 

 38 CENTRALE IDRICA L1 L2 L3 N 0,000 kW 

 39 CENTRALE TERMICA  L1 L2 L3 N 30,000 kW 

 40 ILLUMINAZIONE ESTERNA L1 L2 L3 N 0,000 kW 

 41 CIRCUITO 1 L1 N 0,000 kW 

 42 CIRCUITO 2 L2 N 0,000 kW 

 43 CIRCUITO 3 L3 N 0,000 kW 

 44 PROTEZIONE TIMER E CREPUSCOLARE L1 N 0,000 kW 

 45 CREPUSCOLARE L1 N 0,000 kW 
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 46 TIMER L1 N 0,000 kW 

 47 SELETTORE AUT. 0. MANUALE L1 N 0,000 kW 

 48 Q ASC L1 L2 L3 N 17,900 kW 

 49 RISERVA L1 N 1,000 kW 

 50 RISERVA L2 N 2,400 kW 

 51 RISERVA L3 N 1,000 kW 

 52 RISERVA L1 L2 L3 N 6,000 kW 



 GEWISS SPA - MATERIALE ELETTRICO 

 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italia Pagina: 22 

 Documento: PROGETTO SCUOLA 

 Stampa Tabellare 

 Sim. n° Ku / Kc Potenza  Corrente di  CosØ linea Corrente L1 [A] CosØ L1 

 effettiva impiego Ib [A] 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1 1,00 / 1,00 128,000 kW 222,87 0,91 R 222,87 0,91 R 

 2       

 3       

 4       

 5 1,00 / 1,00 42,400 kW 82,85 0,91 R 82,85 0,91 R 

 6 1,00 / 1,00 2,000 kW 8,78 0,99 R 8,78 0,99 R 

 7 1,00 / 1,00 1,800 kW 7,91 0,99 R 7,91 0,99 R 

 8 1,00 / 1,00 0,200 kW 0,88 0,99 R 0,88 0,99 R 

 9 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,44 0,99 R   

 10 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,99 R   

 11 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,44 0,99 R   

 12 1,00 / 1,00 0,900 kW 3,95 0,99 R   

 13 1,00 / 1,00 0,800 kW 3,51 0,99 R   

 14 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,44 0,99 R   

 15 1,00 / 1,00 0,900 kW 3,98 0,98 R 3,98 0,98 R 

 16 1,00 / 1,00 0,800 kW 3,51 0,99 R 3,51 0,99 R 

 17 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 0,90 R 0,48 0,90 R 

 18 1,00 / 1,00 0,900 kW 3,95 0,99 R   

 19 1,00 / 1,00 0,800 kW 3,51 0,99 R   

 20 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,44 0,99 R   

 21 1,00 / 1,00 0,900 kW 3,95 0,99 R   

 22 1,00 / 1,00 0,800 kW 3,51 0,99 R   

 23 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,44 0,99 R   

 24 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R 11,59 0,90 R 

 25 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R   

 26 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R   

 27 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R 11,59 0,90 R 

 28 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R   

 29 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R   

 30 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R 4,83 0,90 R 

 31 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R   

 32 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R   

 33 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R 4,83 0,90 R 

 34 1,00 / 1,00 0,800 kW 3,86 0,90 R 3,86 0,90 R 

 35 1,00 / 1,00 0,800 kW 3,86 0,90 R   

 36 1,00 / 1,00 0,800 kW 3,86 0,90 R   

 37 1,00 / 1,00 0,800 kW 3,86 0,90 R 3,86 0,90 R 

 38 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 

 39 1,00 / 1,00 30,000 kW 48,17 0,90 R 48,17 0,90 R 

 40 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 

 41 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,90 R 0,00 0,00 R 

 42 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,90 R   

 43 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,90 R   

 44 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 

 45 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 
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 46 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,90 R 0,00 0,00 R 

 47 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,90 R 0,00 0,00 R 

 48 1,00 / 1,00 17,900 kW 37,61 0,90 R 24,57 0,90 R 

 49 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R 4,83 0,90 R 

 50 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R   

 51 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R   

 52 1,00 / 1,00 6,000 kW 9,63 0,90 R 9,63 0,90 R 
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 Sim. n° Corrente L2 [A] CosØ L2 Corrente L3 [A] CosØ L3 Corrente  Corrente  

 Neutro [A] nominale In [A] 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1 209,17 0,90 R 180,63 0,91 R 34,16 250,00 

 2       

 3       

 4       

 5 66,09 0,90 R 54,47 0,91 R 23,53 100,00 

 6     8,78 10,00 

 7     7,91  

 8     0,88 6,00 

 9 0,44 0,99 R   0,44 10,00 

 10 0,00 0,00 R   0,00  

 11 0,44 0,99 R   0,44 6,00 

 12   3,95 0,99 R 3,95 10,00 

 13   3,51 0,99 R 3,51  

 14   0,44 0,99 R 0,44 6,00 

 15     3,98 10,00 

 16     3,51  

 17     0,48 6,00 

 18 3,95 0,99 R   3,95 10,00 

 19 3,51 0,99 R   3,51  

 20 0,44 0,99 R   0,44 6,00 

 21   3,95 0,99 R 3,95 10,00 

 22   3,51 0,99 R 3,51  

 23   0,44 0,99 R 0,44 6,00 

 24     11,59 16,00 

 25 11,59 0,90 R   11,59 16,00 

 26   11,59 0,90 R 11,59 16,00 

 27     11,59 16,00 

 28 11,59 0,90 R   11,59 16,00 

 29   11,59 0,90 R 11,59 16,00 

 30     4,83 10,00 

 31 4,83 0,90 R   4,83 10,00 

 32   4,83 0,90 R 4,83 10,00 

 33     4,83 10,00 

 34     3,86 6,00 

 35 3,86 0,90 R   3,86 6,00 

 36   3,86 0,90 R 3,86 6,00 

 37     3,86 6,00 

 38 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 0,00 32,00 

 39 48,17 0,90 R 48,17 0,90 R 0,00 63,00 

 40 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 0,00 16,00 

 41     0,00 20,00 

 42 0,00 0,00 R   0,00 20,00 

 43   0,00 0,00 R 0,00 20,00 

 44     0,00 2,00 

 45     0,00 16,00 



 GEWISS SPA - MATERIALE ELETTRICO 

 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italia Pagina: 25 

 Documento: PROGETTO SCUOLA 

 Stampa Tabellare 

 46     0,00 16,00 

 47     0,00 16,00 

 48 37,61 0,90 R 24,08 0,90 R 13,29 40,00 

 49     4,83 10,00 

 50 11,59 0,90 R   11,59 16,00 

 51   4,83 0,90 R 4,83 10,00 

 52 9,63 0,90 R 9,63 0,90 R 0,00 16,00 
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 Sim. n° Corrente  Lunghezza  Descrizione  Sigla cavo Tipo cavo 

 nominale di  linea a valle [m] cavo 

 neutro Inn [A] 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1 250,00  Cavo con    

 2   Cavo con    

 3   Cavo con    

 4   Cavo con    

 5 100,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 6 10,00  Cavo con    

 7  30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 8 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 9 10,00  Cavo con    

 10  30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 11 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 12 10,00  Cavo con    

 13  30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 14 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 15 10,00  Cavo con    

 16  30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 17 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 18 10,00  Cavo con    

 19  30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 20 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 21 10,00  Cavo con    

 22  30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 23 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 24 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 25 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 26 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 27 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 28 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 29 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 30 10,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 31 10,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 32 10,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 33 10,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 34 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 35 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 36 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 37 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 38 32,00 30,0 Cavo con  FG17 / 450/750  Unip. con guaina 

 39 63,00 30,0 Cavo con  FG17 / 450/750  Unip. con guaina 

 40 16,00  Cavo con    

 41  30,0 Cavo con  FG17 / 450/750  Unip. con guaina 

 42  30,0 Cavo con  FG17 / 450/750  Unip. con guaina 

 43  30,0 Cavo con  FG17 / 450/750  Unip. con guaina 

 44   Cavo con    

 45   Cavo con    
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 46  1,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 47  1,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 48 40,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 49 10,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 50 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 51 10,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 52 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 
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 Sim. n° Isolante Materiale Codice posa N° circuiti  Sezione fase  Portata fase [A] 

 raggruppati [mm²] 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5 PVC Rame 51 1 70,0 136,00 

 6       

 7 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 8 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 9       

 10 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 11 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 12       

 13 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 14 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 15       

 16 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 17 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 18       

 19 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 20 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 21       

 22 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 23 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 24 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 25 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 26 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 27 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 28 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 29 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 30 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 31 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 32 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 33 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 34 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 35 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 36 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 37 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 38 PVC Rame 51 1 10,0 42,00 

 39 PVC Rame 51 1 25,0 73,00 

 40       

 41 PVC Rame 61 1 4,0 39,66 

 42 PVC Rame 61 1 4,0 39,66 

 43 PVC Rame 61 1 4,0 39,66 

 44       

 45       
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 46 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 47 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 48 PVC Rame 51 1 10,0 42,00 

 49 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 50 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 51 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 52 PVC Rame 51 1 6,0 31,00 
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 Sim. n° Sezione neutro  Portata neutro  Sezione PE  Lunghezza  Sezione  Sezione  

 [mm²] [A] [mm²] cablaggio [m] cablaggio di  cablaggio di  

 fase [mm²] neutro [mm²] 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1    1,0 150 150 

 2       

 3    1,0 2,5 2,5 

 4       

 5 50,0 108,00 50,0 1,0 35 35 

 6    1,0 2,5 2,5 

 7 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 8 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 9    1,0 2,5 2,5 

 10 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 11 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 12    1,0 2,5 2,5 

 13 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 14 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 15    1,0 2,5 2,5 

 16 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 17 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 18    1,0 2,5 2,5 

 19 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 20 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 21    1,0 2,5 2,5 

 22 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 23 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 24 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 25 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 26 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 27 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 28 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 29 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 30 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 31 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 32 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 33 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 34 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 35 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 36 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 37 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 38 10,0 42,00 10,0 1,0 4 4 

 39 25,0 73,00 25,0 1,0 16 16 

 40    1,0 2,5 2,5 

 41 4,0 39,66 4,0 1,0 2,5 2,5 

 42 4,0 39,66 4,0 1,0 2,5 2,5 

 43 4,0 39,66 4,0 1,0 2,5 2,5 

 44    1,0 2,5 2,5 

 45    1,0 2,5 2,5 



 GEWISS SPA - MATERIALE ELETTRICO 

 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italia Pagina: 31 

 Documento: PROGETTO SCUOLA 

 Stampa Tabellare 

 46 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 47 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 48 10,0 42,00 10,0 1,0 6 6 

 49 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 50 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 51 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 52 6,0 31,00 6,0 1,0 2,5 2,5 
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 Sim. n° Codice Morsetti Spazio  C.d.T. linea /  Icc max inizio  Icc max fondo  Icc F/N (F/F)  

 occupato in  C.d.T. totale linea [kA]  linea [kA] massima inizio  

 morsettiera  linea [kA] 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1 D150 124 0,00 / 0,13 4,35 4,34 2,48 

 2       

 3       

 4       

 5 M35 64 0,36 / 0,49 4,34 3,66 2,47 

 6   0,00 / 0,13 2,47 2,15 2,47 

 7 M2,5 10 1,83 / 1,96 2,15 0,36 2,15 

 8 M2,5 10 0,20 / 0,33 2,15 0,36 2,15 

 9   0,00 / 0,13 2,47 2,15 2,47 

 10 M2,5 10 0,00 / 0,13 2,15 0,36 2,15 

 11 M2,5 10 0,10 / 0,23 2,15 0,36 2,15 

 12   0,00 / 0,13 2,47 2,15 2,47 

 13 M2,5 10 0,81 / 0,94 2,15 0,36 2,15 

 14 M2,5 10 0,10 / 0,23 2,15 0,36 2,15 

 15   0,00 / 0,13 2,47 2,15 2,47 

 16 M2,5 10 0,81 / 0,94 2,15 0,36 2,15 

 17 M2,5 10 0,10 / 0,23 2,15 0,36 2,15 

 18   0,00 / 0,13 2,47 2,15 2,47 

 19 M2,5 10 0,81 / 0,94 2,15 0,36 2,15 

 20 M2,5 10 0,10 / 0,23 2,15 0,36 2,15 

 21   0,00 / 0,13 2,47 2,15 2,47 

 22 M2,5 10 0,81 / 0,94 2,15 0,36 2,15 

 23 M2,5 10 0,10 / 0,23 2,15 0,36 2,15 

 24 M2,5 10 1,54 / 1,67 2,47 0,54 2,47 

 25 M2,5 10 1,54 / 1,67 2,47 0,54 2,47 

 26 M2,5 10 1,54 / 1,67 2,47 0,54 2,47 

 27 M2,5 10 1,54 / 1,67 2,47 0,54 2,47 

 28 M2,5 10 1,54 / 1,67 2,47 0,54 2,47 

 29 M2,5 10 1,54 / 1,67 2,47 0,54 2,47 

 30 M2,5 10 0,64 / 0,77 2,47 0,54 2,47 

 31 M2,5 10 0,64 / 0,77 2,47 0,54 2,47 

 32 M2,5 10 0,64 / 0,77 2,47 0,54 2,47 

 33 M2,5 10 0,64 / 0,77 2,47 0,54 2,47 

 34 M2,5 10 0,82 / 0,95 2,47 0,37 2,47 

 35 M2,5 10 0,82 / 0,95 2,47 0,37 2,47 

 36 M2,5 10 0,82 / 0,95 2,47 0,37 2,47 

 37 M2,5 10 0,82 / 0,95 2,47 0,37 2,47 

 38 M4 24 0,00 / 0,13 4,34 1,95 2,47 

 39 M16 48 0,53 / 0,66 4,34 2,98 2,47 

 40   0,00 / 0,13 4,34 0,73 2,47 

 41 M2,5 10 0,00 / 0,13 0,37 0,24 0,37 

 42 M2,5 10 0,00 / 0,13 0,37 0,24 0,37 

 43 M2,5 10 0,00 / 0,13 0,37 0,24 0,37 

 44   0,00 / 0,13 0,37 0,35 0,37 

 45   0,00 / 0,13 0,35 0,33 0,35 
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 46 M2,5 10 0,00 / 0,13 0,33 0,31 0,33 

 47 M2,5 10 0,00 / 0,13 0,35 0,33 0,35 

 48 M6 32 1,02 / 1,14 4,34 1,98 2,47 

 49 M2,5 10 1,02 / 1,15 2,47 0,37 2,47 

 50 M2,5 10 1,54 / 1,67 2,47 0,54 2,47 

 51 M2,5 10 1,02 / 1,15 2,47 0,37 2,47 

 52 M2,5 20 0,43 / 0,56 4,34 1,41 2,47 
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 Sim. n° Icc F/N (F/F)  Icc F/PE  Icc F/PE minima  

 minima fondo  massima inizio  fondo linea [kA] 

 linea [kA] linea [kA] 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1 2,35   

 2    

 3    

 4    

 5 1,88   

 6 2,04   

 7 0,34   

 8 0,34   

 9 2,04   

 10 0,34   

 11 0,34   

 12 2,04   

 13 0,34   

 14 0,34   

 15 2,04   

 16 0,34   

 17 0,34   

 18 2,04   

 19 0,34   

 20 0,34   

 21 2,04   

 22 0,34   

 23 0,34   

 24 0,51   

 25 0,51   

 26 0,51   

 27 0,51   

 28 0,51   

 29 0,51   

 30 0,51   

 31 0,51   

 32 0,51   

 33 0,51   

 34 0,35   

 35 0,35   

 36 0,35   

 37 0,35   

 38 0,98   

 39 1,54   

 40 0,35   

 41 0,22   

 42 0,22   

 43 0,22   

 44 0,33   

 45 0,31   
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 46 0,30   

 47 0,31   

 48 0,99   

 49 0,35   

 50 0,51   

 51 0,35   

 52 0,69   
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 Sim. n° Note 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

 29  

 30  

 31  

 32  

 33  

 34  

 35  

 36  

 37  

 38  

 39  

 40  

 41  

 42  

 43  

 44  

 45  
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 46  

 47  

 48  

 49  

 50  

 51  

 52  
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 Sim. n° Esecuzione apparecchio Poli 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1 Fisso In: Standard (anteriori) Out:Standard (anteriori) 4 

 2   

 3   

 4   

 5 Fisso In: Standard (anteriori per cavi in rame) Out:Standard (anteriori per cavi in rame) 4 

 6 Fisso 2 

 7  1+N 

 8 Fisso 2 

 9 Fisso 2 

 10  1+N 

 11 Fisso 2 

 12 Fisso 2 

 13  1+N 

 14 Fisso 2 

 15 Fisso 2 

 16  1+N 

 17 Fisso 2 

 18 Fisso 2 

 19  1+N 

 20 Fisso 2 

 21 Fisso 2 

 22  1+N 

 23 Fisso 2 

 24 Fisso 2 

 25 Fisso 2 

 26 Fisso 2 

 27 Fisso 2 

 28 Fisso 2 

 29 Fisso 2 

 30 Fisso 2 

 31 Fisso 2 

 32 Fisso 2 

 33 Fisso 2 

 34 Fisso 2 

 35 Fisso 2 

 36 Fisso 2 

 37 Fisso 2 

 38 Fisso 4 

 39 Fisso 4 

 40 Fisso 4 

 41  2 

 42  2 

 43  2 

 44  1+N 

 45  1+N 
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 46  1+N 

 47  2 

 48 Fisso 4 

 49 Fisso 2 

 50 Fisso 2 

 51 Fisso 2 

 52 Fisso 4 
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 Sim. n° Serie 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1 Interruttori scatolati fino a 250A / MTX250 

 2  

 3  

 4  

 5 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX160C 

 6 Magnetotermici / MT / Curva D 

 7  

 8 Magnetotermici / MT / Curva C 

 9 Magnetotermici / MT / Curva D 

 10  

 11 Magnetotermici / MT / Curva C 

 12 Magnetotermici / MT / Curva D 

 13  

 14 Magnetotermici / MT / Curva C 

 15 Magnetotermici / MT / Curva D 

 16  

 17 Magnetotermici / MT / Curva C 

 18 Magnetotermici / MT / Curva D 

 19  

 20 Magnetotermici / MT / Curva C 

 21 Magnetotermici / MT / Curva D 

 22  

 23 Magnetotermici / MT / Curva C 

 24 Magnetotermici / MT / Curva C 

 25 Magnetotermici / MT / Curva C 

 26 Magnetotermici / MT / Curva C 

 27 Magnetotermici / MT / Curva C 

 28 Magnetotermici / MT / Curva C 

 29 Magnetotermici / MT / Curva C 

 30 Magnetotermici / MT / Curva D 

 31 Magnetotermici / MT / Curva D 

 32 Magnetotermici / MT / Curva D 

 33 Magnetotermici / MT / Curva D 

 34 Magnetotermici / MT / Curva D 

 35 Magnetotermici / MT / Curva D 

 36 Magnetotermici / MT / Curva D 

 37 Magnetotermici / MT / Curva D 

 38 Magnetotermici / MT / Curva D 

 39 Magnetotermici ad alte prestazioni / MTHP / Curva D 

 40 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C 

 41  

 42  

 43  

 44  

 45  
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 46  

 47  

 48 Magnetotermici / MT / Curva C 

 49 Magnetotermici / MT / Curva D 

 50 Magnetotermici / MT / Curva C 

 51 Magnetotermici / MT / Curva D 

 52 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C 
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 Sim. n° Tipo differenziale Codice articolo 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1  GWD7217 

 2  GW96592 

 3  GWD6409 

 4  GW96899 

 5 Tipo A Regolabile GWD7029 

 6 Tipo A Istantaneo GW92446 

 7   

 8  GW92045 

 9 Tipo A Istantaneo GW92446 

 10   

 11  GW92045 

 12 Tipo A Istantaneo GW92446 

 13   

 14  GW92045 

 15 Tipo A Istantaneo GW92446 

 16   

 17  GW92045 

 18 Tipo A Istantaneo GW92446 

 19   

 20  GW92045 

 21 Tipo A Istantaneo GW92446 

 22   

 23  GW92045 

 24 Tipo A Istantaneo GW92047 

 25 Tipo A Istantaneo GW92047 

 26 Tipo A Istantaneo GW92047 

 27 Tipo A Istantaneo GW92047 

 28 Tipo A Istantaneo GW92047 

 29 Tipo A Istantaneo GW92047 

 30 Tipo A Istantaneo GW92446 

 31 Tipo A Istantaneo GW92446 

 32 Tipo A Istantaneo GW92446 

 33 Tipo A Istantaneo GW92446 

 34 Tipo A Istantaneo GW92445 

 35 Tipo A Istantaneo GW92445 

 36 Tipo A Istantaneo GW92445 

 37 Tipo A Istantaneo GW92445 

 38 Tipo A Istantaneo GW92490 

 39 Tipo A Istantaneo GW93396 

 40 Tipo A Istantaneo GW94367 

 41  GWD6703 

 42  GWD6703 

 43  GWD6703 

 44  GW96220 

 45  GW96892 
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 46  GW96836 

 47  GW96554 

 48 Tipo AC Istantaneo GW92091 

 49 Tipo A Istantaneo GW92446 

 50 Tipo A Istantaneo GW92047 

 51 Tipo A Istantaneo GW92446 

 52 Tipo A Istantaneo GW94367 
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 Sim. n° Modulo  Descrizione Articolo 

 differenziale 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1  MTX250 N 36kA 4P 250A TM1 

 2  Lampada segnalazione tripla rossa con portafusibili 230V 10,3x38 / 5M 

 3  Scaricatore di sovratensione 3P+N 20kA Tipo 2 + portafus. 10,3x38 / 8M 

 4  Analizzatore di rete inserzione 3F tramite 3 TA 5A corr. primaria 250A 50/60Hz 

 5 GW96331 MTX160C B 16kA 4P 100A TM1+ Relè diff. toroide ch. 

 6 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 7   

 8  MT60 C6 2P 

 9 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 10   

 11  MT60 C6 2P 

 12 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 13   

 14  MT60 C6 2P 

 15 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 16   

 17  MT60 C6 2P 

 18 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 19   

 20  MT60 C6 2P 

 21 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 22   

 23  MT60 C6 2P 

 24 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 25 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 26 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 27 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 28 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 29 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 30 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 31 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 32 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 33 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 34 GW94502 MT60 D6 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 35 GW94502 MT60 D6 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 36 GW94502 MT60 D6 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 37 GW94502 MT60 D6 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 38 GW94532 MT60 D32 4P + BD 4P 63A 30mA A 

 39 GW95456 MTHP160 D63 4P + BDHP 4P 125A 30mA A 

 40  MDC60 C16 4P Id=30mA A 

 41  Contattore 20A 2NA / 230Vac / 1M 

 42  Contattore 20A 2NA / 230Vac / 1M 

 43  Contattore 20A 2NA / 230Vac / 1M 

 44  Portafusibili sezionabile compatto 1P+N 10,3x38 690V 2A / 1M 

 45  Interruttore crepuscolare con sonda esterna / 1 c.tto / 2…500 lux / 1M 
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 46  Interruttore orario giornaliero 1 canale 230V AC / 110V DC / 1M 

 47  Commutatore a leva 3 posizioni 2P 16A / 1M 

 48 GW94432 MT60 C40 4P + BD 4P 63A 30mA AC 

 49 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 50 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 51 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 52  MDC60 C16 4P Id=30mA A 
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 Sim. n° Curva Potere  Icc condizionata  Corrente regolata  Corrente  Corrente  

 d'interruzione  [kA] Ir [A] regolata di  magnetica di fase  

 [kA] neutro Irn [A] [A] 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1  36,00  1,00In = 250,00 1,00Inn =  10,00In = 2.500 

 2       

 3       

 4       

 5  16,00  1,00In = 100,00 1,00Inn =  10,00In = 1.000 

 6 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 7       

 8 C 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 

 9 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 10       

 11 C 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 

 12 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 13       

 14 C 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 

 15 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 16       

 17 C 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 

 18 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 19       

 20 C 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 

 21 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 22       

 23 C 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 

 24 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 25 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 26 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 27 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 28 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 29 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 30 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 31 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 32 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 33 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 34 D 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 14,00Ir = 84 

 35 D 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 14,00Ir = 84 

 36 D 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 14,00Ir = 84 

 37 D 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 14,00Ir = 84 

 38 D 10,00  1,00In = 32,00 1,00Inn = 32,00 14,00Ir = 448 

 39 D 16,00  1,00In = 63,00 1,00Inn = 63,00 14,00Ir = 882 

 40 C 6,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 41       

 42       

 43       

 44       

 45       



 GEWISS SPA - MATERIALE ELETTRICO 

 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italia Pagina: 47 

 Documento: PROGETTO SCUOLA 

 Stampa Tabellare 

 46       

 47       

 48 C 10,00  1,00In = 40,00 1,00Inn = 40,00 10,00Ir = 400 

 49 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 50 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 51 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 52 C 6,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 
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 Sim. n° Corrente  Ritardo  Corrente  Corrente magnetica  Ritardo  Ritardo  

 magnetica di  Magnetico [s] magnetica di fase  di neutro funzione S  Magnetico  Termico [s] 

 neutro [A] funzione S [A] [A] funzione S [s] 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1 10,00Inn =       

 2       

 3       

 4       

 5 10,00Inn =       

 6 14,00Irn = 140      

 7       

 8 10,00Irn = 60      

 9 14,00Irn = 140      

 10       

 11 10,00Irn = 60      

 12 14,00Irn = 140      

 13       

 14 10,00Irn = 60      

 15 14,00Irn = 140      

 16       

 17 10,00Irn = 60      

 18 14,00Irn = 140      

 19       

 20 10,00Irn = 60      

 21 14,00Irn = 140      

 22       

 23 10,00Irn = 60      

 24 10,00Irn = 160      

 25 10,00Irn = 160      

 26 10,00Irn = 160      

 27 10,00Irn = 160      

 28 10,00Irn = 160      

 29 10,00Irn = 160      

 30 14,00Irn = 140      

 31 14,00Irn = 140      

 32 14,00Irn = 140      

 33 14,00Irn = 140      

 34 14,00Irn = 84      

 35 14,00Irn = 84      

 36 14,00Irn = 84      

 37 14,00Irn = 84      

 38 14,00Irn = 448      

 39 14,00Irn = 882      

 40 10,00Irn = 160      

 41       

 42       

 43       

 44       

 45       
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 46       

 47       

 48 10,00Irn = 400      

 49 14,00Irn = 140      

 50 10,00Irn = 160      

 51 14,00Irn = 140      

 52 10,00Irn = 160      
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 Sim. n° Idiff [A] / Tdiff  Backup [kA] Selettività [kA] 

 [s] 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5 0,03 / 0,0   

 6 0,03 / 0,0   

 7    

 8    

 9 0,03 / 0,0   

 10    

 11    

 12 0,03 / 0,0   

 13    

 14    

 15 0,03 / 0,0   

 16    

 17    

 18 0,03 / 0,0   

 19    

 20    

 21 0,03 / 0,0   

 22    

 23    

 24 0,03 / 0,0   

 25 0,03 / 0,0   

 26 0,03 / 0,0   

 27 0,03 / 0,0   

 28 0,03 / 0,0   

 29 0,03 / 0,0   

 30 0,03 / 0,0   

 31 0,03 / 0,0   

 32 0,03 / 0,0   

 33 0,03 / 0,0   

 34 0,03 / 0,0   

 35 0,03 / 0,0   

 36 0,03 / 0,0   

 37 0,03 / 0,0   

 38 0,03 / 0,0   

 39 0,03 / 0,0   

 40 0,03 / 0,0   

 41    

 42    

 43    

 44    

 45    
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 46    

 47    

 48 0,03 / 0,0   

 49 0,03 / 0,0   

 50 0,03 / 0,0   

 51 0,03 / 0,0   

 52 0,03 / 0,0   
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 Sim. n° Accessori Costo 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1  1.250,00 

 2  78,71 

 3  341,00 

 4  614,61 

 5  746,70 

 6  199,50 

 7  0,00 

 8  58,50 

 9  199,50 

 10  0,00 

 11  58,50 

 12  199,50 

 13  0,00 

 14  58,50 

 15  199,50 

 16  0,00 

 17  58,50 

 18  199,50 

 19  0,00 

 20  58,50 

 21  199,50 

 22  0,00 

 23  58,50 

 24  199,50 

 25  199,50 

 26  199,50 

 27  199,50 

 28  199,50 

 29  199,50 

 30  199,50 

 31  199,50 

 32  199,50 

 33  199,50 

 34  199,50 

 35  199,50 

 36  199,50 

 37  199,50 

 38  360,00 

 39  741,00 

 40  420,00 

 41  50,40 

 42  50,40 

 43  50,40 

 44  12,27 

 45  135,00 
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 46  78,00 

 47  47,70 

 48  352,00 

 49  199,50 

 50  199,50 

 51  199,50 

 52  420,00 
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 Sim. n° Numero  Sez. max.  

 di  apparecchio  

 moduli  [mm²] 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1 8,00 / 

 2 5,00 / 

 3 8,00 / 

 4 8,00 / 

 5 9,00 / 

 6 4,00 35,00 

 7 0,00 / 

 8 2,00 35,00 

 9 4,00 35,00 

 10 0,00 / 

 11 2,00 35,00 

 12 4,00 35,00 

 13 0,00 / 

 14 2,00 35,00 

 15 4,00 35,00 

 16 0,00 / 

 17 2,00 35,00 

 18 4,00 35,00 

 19 0,00 / 

 20 2,00 35,00 

 21 4,00 35,00 

 22 0,00 / 

 23 2,00 35,00 

 24 4,00 35,00 

 25 4,00 35,00 

 26 4,00 35,00 

 27 4,00 35,00 

 28 4,00 35,00 

 29 4,00 35,00 

 30 4,00 35,00 

 31 4,00 35,00 

 32 4,00 35,00 

 33 4,00 35,00 

 34 4,00 35,00 

 35 4,00 35,00 

 36 4,00 35,00 

 37 4,00 35,00 

 38 7,50 35,00 

 39 12,00 50,00 

 40 4,00 35,00 

 41 1,00 10,00 

 42 1,00 10,00 

 43 1,00 10,00 

 44 1,00 / 

 45 1,00 4,00 
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 46 1,00 6,00 

 47 1,00 6,00 

 48 7,50 35,00 

 49 4,00 35,00 

 50 4,00 35,00 

 51 4,00 35,00 

 52 4,00 35,00 
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 Sim. n° Articoli interruttore 

 Quadro n° 2 - QEG 

 1 GWD7217  

 2 3xGW72104 GW96312 GW96592  

 3 GW96312 GWD6409  

 4 3xGW72104 GW96312 3xGW96448 GW96899  

 5 GW96331 GW96332 GWD7029 GWD8105  

 6 GW92446 GW94502  

 7  

 8 GW92045  

 9 GW92446 GW94502  

 10  

 11 GW92045  

 12 GW92446 GW94502  

 13  

 14 GW92045  

 15 GW92446 GW94502  

 16  

 17 GW92045  

 18 GW92446 GW94502  

 19  

 20 GW92045  

 21 GW92446 GW94502  

 22  

 23 GW92045  

 24 GW92047 GW94502  

 25 GW92047 GW94502  

 26 GW92047 GW94502  

 27 GW92047 GW94502  

 28 GW92047 GW94502  

 29 GW92047 GW94502  

 30 GW92446 GW94502  

 31 GW92446 GW94502  

 32 GW92446 GW94502  

 33 GW92446 GW94502  

 34 GW92445 GW94502  

 35 GW92445 GW94502  

 36 GW92445 GW94502  

 37 GW92445 GW94502  

 38 GW92490 GW94532  

 39 GW93396 GW95456  

 40 GW94367  

 41 GWD6703  

 42 GWD6703  

 43 GWD6703  

 44 GW72104 GW96220  

 45 GW96892  
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 46 GW96836  

 47 GW96554  

 48 GW92091 GW94432  

 49 GW92446 GW94502  

 50 GW92047 GW94502  

 51 GW92446 GW94502  

 52 GW94367  
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 Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Potenza totale 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1 GENERALE  L1 L2 L3 N 42,400 kW 

 2 SPIE PRESENZA RETE L1 L2 L3 N  

 3 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE L1 L2 L3 N  

 4 MULTIMETRO L1 L2 L3 N  

 5 CIRCUITO LUCE LOCALI 15, 2A, 2B L1 N 1,000 kW 

 6 LINEA LUCE ORDINARIA  LOCALI  15, 2A, 2B L1 N 0,900 kW 

 7 CIRCUITO EMERGENZA L1 N 0,100 kW 

 8 CIRCUITO LUCE LOCALI 2C, 2D L2 N 0,800 kW 

 9 LINEA LUCE ORDINARIA LOCALI 2C, 2D L2 N 0,700 kW 

 10 CIRCUITO EMERGENZA  L2 N 0,100 kW 

 11 CIRCUITO LUCE LOCALI 2E, 2F L3 N 0,800 kW 

 12 LINEA LUCE ORDINARIA LOCALI 2E, 2F L3 N 0,700 kW 

 13 CIRCUITO EMERGENZA  L3 N 0,100 kW 

 14 CIRCUITO LUCE LOCALI 1A, 6, 19 L1 N 1,000 kW 

 15 LINEA LUCE ORDINARIA  LOCALI 1A, 6, 19 L1 N 0,900 kW 

 16 CIRCUITO EMERGENZA L1 N 0,100 kW 

 17 CIRCUITO  LUCE   LOCALE 3 L2 N 0,700 kW 

 18 LINEA  LUCE ORDINARIA  LOCALE 3 L2 N 0,600 kW 

 19 CIRCUITO EMERGENZA L2 N 0,100 kW 

 20 CIRCUITO  LUCE   LOCALE 1B L1 N 0,700 kW 

 21 LINEA  LUCE ORDINARIA  LOCALE 1B L1 N 0,600 kW 

 22 CIRCUITO EMERGENZA L1 N 0,100 kW 

 23 CIRCUITO LUCE ZONA BAGNI LOCALI 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 L3 N 0,800 kW 

 24 LINEA LUCE ORDINARIA ZONA BAGNI  LOCALI 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  L3 N 0,700 kW 

 25 CIRCUITO EMERGENZA  L3 N 0,100 kW 

 26 CIRCUITO FM LOC. 15, 2A, 2B L1 N 2,400 kW 

 27 CIRCUITO FM LOC. 2C, 2D L2 N 2,400 kW 

 28 CIRCUITO FM LOC. 2E, 2F L3 N 2,400 kW 

 29 CIRCUITO FM LOC. 1A, 6, 19 L1 N 2,400 kW 

 30 CIRCUITO FM LOC. 11 L2 N 2,400 kW 

 31 CIRCUITO FM ZONA BAGNI LOC. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 L3 N 2,400 kW 

 32 CIRCUITO FM LOC. 3 L1 N 2,400 kW 

 33 CIRCUITO FM LOC. 1B L2 N 2,400 kW 

 34 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 15, 2A, 2B L1 N 1,000 kW 

 35 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 2C, 2D L2 N 1,000 kW 

 36 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 2E, 2F L3 N 1,000 kW 

 37 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 1A, 6, 19 L1 N 1,000 kW 

 38 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 11 L2 N 1,000 kW 

 39 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 3 L3 N 1,000 kW 

 40 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 1B L1 N 1,000 kW 

 41 RISERVA L2 N 1,000 kW 

 42 RISERVA L3 N 1,000 kW 

 43 RISERVA L1 N 2,400 kW 

 44 RISERVA L1 L2 L3 N 6,000 kW 
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 Sim. n° Ku / Kc Potenza  Corrente di  CosØ linea Corrente L1 [A] CosØ L1 

 effettiva impiego Ib [A] 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1 1,00 / 1,00 42,400 kW 82,85 0,91 R 82,85 0,91 R 

 2       

 3       

 4       

 5 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,77 0,91 R 4,77 0,91 R 

 6 1,00 / 1,00 0,900 kW 4,35 0,90 R 4,35 0,90 R 

 7 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,44 0,99 R 0,44 0,99 R 

 8 1,00 / 1,00 0,800 kW 3,80 0,91 R   

 9 1,00 / 1,00 0,700 kW 3,38 0,90 R   

 10 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,44 0,99 R   

 11 1,00 / 1,00 0,800 kW 3,80 0,91 R   

 12 1,00 / 1,00 0,700 kW 3,38 0,90 R   

 13 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,44 0,99 R   

 14 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,39 0,99 R 4,39 0,99 R 

 15 1,00 / 1,00 0,900 kW 3,95 0,99 R 3,95 0,99 R 

 16 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,44 0,99 R 0,44 0,99 R 

 17 1,00 / 1,00 0,700 kW 3,38 0,90 R   

 18 1,00 / 1,00 0,600 kW 2,90 0,90 R   

 19 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 0,90 R   

 20 1,00 / 1,00 0,700 kW 3,38 0,90 R 3,38 0,90 R 

 21 1,00 / 1,00 0,600 kW 2,90 0,90 R 2,90 0,90 R 

 22 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 0,90 R 0,48 0,90 R 

 23 1,00 / 1,00 0,800 kW 3,51 0,99 R   

 24 1,00 / 1,00 0,700 kW 3,07 0,99 R   

 25 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,44 0,99 R   

 26 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R 11,59 0,90 R 

 27 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R   

 28 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R   

 29 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R 11,59 0,90 R 

 30 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R   

 31 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R   

 32 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R 11,59 0,90 R 

 33 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R   

 34 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R 4,83 0,90 R 

 35 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R   

 36 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R   

 37 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R 4,83 0,90 R 

 38 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R   

 39 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R   

 40 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R 4,83 0,90 R 

 41 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R   

 42 1,00 / 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R   

 43 1,00 / 1,00 2,400 kW 11,59 0,90 R 11,59 0,90 R 

 44 1,00 / 1,00 6,000 kW 9,63 0,90 R 9,63 0,90 R 
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 Sim. n° Corrente L2 [A] CosØ L2 Corrente L3 [A] CosØ L3 Corrente  Corrente  

 Neutro [A] nominale In [A] 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1 66,09 0,90 R 54,47 0,91 R 23,53 100,00 

 2       

 3       

 4       

 5     4,77 10,00 

 6     4,35  

 7     0,44 6,00 

 8 3,80 0,91 R   3,80 10,00 

 9 3,38 0,90 R   3,38  

 10 0,44 0,99 R   0,44 6,00 

 11   3,80 0,91 R 3,80 10,00 

 12   3,38 0,90 R 3,38  

 13   0,44 0,99 R 0,44 6,00 

 14     4,39 10,00 

 15     3,95  

 16     0,44 6,00 

 17 3,38 0,90 R   3,38 10,00 

 18 2,90 0,90 R   2,90  

 19 0,48 0,90 R   0,48 6,00 

 20     3,38 10,00 

 21     2,90  

 22     0,48 6,00 

 23   3,51 0,99 R 3,51 10,00 

 24   3,07 0,99 R 3,07  

 25   0,44 0,99 R 0,44 6,00 

 26     11,59 16,00 

 27 11,59 0,90 R   11,59 16,00 

 28   11,59 0,90 R 11,59 16,00 

 29     11,59 16,00 

 30 11,59 0,90 R   11,59 16,00 

 31   11,59 0,90 R 11,59 16,00 

 32     11,59 16,00 

 33 11,59 0,90 R   11,59 16,00 

 34     4,83 16,00 

 35 4,83 0,90 R   4,83 16,00 

 36   4,83 0,90 R 4,83 16,00 

 37     4,83 16,00 

 38 4,83 0,90 R   4,83 16,00 

 39   4,83 0,90 R 4,83 16,00 

 40     4,83 16,00 

 41 4,83 0,90 R   4,83 10,00 

 42   4,83 0,90 R 4,83 10,00 

 43     11,59 16,00 

 44 9,63 0,90 R 9,63 0,90 R 0,00 16,00 
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 Sim. n° Corrente  Lunghezza  Descrizione  Sigla cavo Tipo cavo 

 nominale di  linea a valle [m] cavo 

 neutro Inn [A] 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1 100,00  Cavo con    

 2   Cavo con    

 3   Cavo con    

 4   Cavo con    

 5 10,00  Cavo con    

 6  30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 7 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 8 10,00  Cavo con    

 9  1,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 10 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 11 10,00  Cavo con    

 12  1,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 13 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 14 10,00  Cavo con    

 15  30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 16 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 17 10,00  Cavo con    

 18  30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 19 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 20 10,00  Cavo con    

 21  30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 22 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 23 10,00  Cavo con    

 24  30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 25 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 26 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 27 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 28 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 29 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 30 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 31 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 32 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 33 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 34 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 35 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 36 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 37 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 38 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 39 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 40 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 41 10,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 42 10,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 43 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 44 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 
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 Sim. n° Isolante Materiale Codice posa N° circuiti  Sezione fase  Portata fase [A] 

 raggruppati [mm²] 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 6 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 7 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 8       

 9 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 10 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 11       

 12 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 13 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 14       

 15 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 16 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 17       

 18 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 19 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 20       

 21 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 22 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 23       

 24 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 25 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 26 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 27 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 28 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 29 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 30 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 31 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 32 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 33 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 34 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 35 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 36 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 37 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 38 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 39 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 40 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 41 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 42 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 43 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 44 PVC Rame 51 1 6,0 31,00 
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 Sim. n° Sezione neutro  Portata neutro  Sezione PE  Lunghezza  Sezione  Sezione  

 [mm²] [A] [mm²] cablaggio [m] cablaggio di  cablaggio di  

 fase [mm²] neutro [mm²] 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1    1,0 35 35 

 2       

 3    1,0 2,5 2,5 

 4       

 5    1,0 2,5 2,5 

 6 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 7 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 8    1,0 2,5 2,5 

 9 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 10 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 11    1,0 2,5 2,5 

 12 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 13 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 14    1,0 2,5 2,5 

 15 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 16 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 17    1,0 2,5 2,5 

 18 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 19 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 20    1,0 2,5 2,5 

 21 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 22 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 23    1,0 2,5 2,5 

 24 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 25 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 26 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 27 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 28 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 29 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 30 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 31 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 32 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 33 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 34 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 35 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 36 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 37 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 38 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 39 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 40 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 41 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 42 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 43 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 44 6,0 31,00 6,0 1,0 2,5 2,5 



 GEWISS SPA - MATERIALE ELETTRICO 

 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italia Pagina: 64 

 Documento: PROGETTO SCUOLA 

 Stampa Tabellare 

 Sim. n° Codice Morsetti Spazio  C.d.T. linea /  Icc max inizio  Icc max fondo  Icc F/N (F/F)  

 occupato in  C.d.T. totale linea [kA]  linea [kA] massima inizio  

 morsettiera  linea [kA] 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1 M35 64 0,00 / 0,49 3,66 3,63 1,98 

 2       

 3       

 4       

 5   0,00 / 0,49 1,96 1,74 1,96 

 6 M2,5 10 0,92 / 1,41 1,74 0,34 1,74 

 7 M2,5 10 0,10 / 0,59 1,74 0,34 1,74 

 8   0,00 / 0,49 1,96 1,74 1,96 

 9 M2,5 10 0,02 / 0,52 1,74 1,40 1,74 

 10 M2,5 10 0,10 / 0,59 1,74 0,34 1,74 

 11   0,00 / 0,49 1,96 1,74 1,96 

 12 M2,5 10 0,02 / 0,52 1,74 1,40 1,74 

 13 M2,5 10 0,10 / 0,59 1,74 0,34 1,74 

 14   0,00 / 0,49 1,96 1,74 1,96 

 15 M2,5 10 0,91 / 1,41 1,74 0,34 1,74 

 16 M2,5 10 0,10 / 0,59 1,74 0,34 1,74 

 17   0,00 / 0,49 1,96 1,74 1,96 

 18 M2,5 10 0,61 / 1,11 1,74 0,34 1,74 

 19 M2,5 10 0,10 / 0,60 1,74 0,34 1,74 

 20   0,00 / 0,49 1,96 1,74 1,96 

 21 M2,5 10 0,61 / 1,11 1,74 0,34 1,74 

 22 M2,5 10 0,10 / 0,60 1,74 0,34 1,74 

 23   0,00 / 0,49 1,96 1,74 1,96 

 24 M2,5 10 0,71 / 1,20 1,74 0,34 1,74 

 25 M2,5 10 0,10 / 0,59 1,74 0,34 1,74 

 26 M2,5 10 1,54 / 2,04 1,96 0,51 1,96 

 27 M2,5 10 1,54 / 2,04 1,96 0,51 1,96 

 28 M2,5 10 1,54 / 2,04 1,96 0,51 1,96 

 29 M2,5 10 1,54 / 2,04 1,96 0,51 1,96 

 30 M2,5 10 1,54 / 2,04 1,96 0,51 1,96 

 31 M2,5 10 1,54 / 2,04 1,96 0,51 1,96 

 32 M2,5 10 1,54 / 2,04 1,96 0,51 1,96 

 33 M2,5 10 1,54 / 2,04 1,96 0,51 1,96 

 34 M2,5 10 0,64 / 1,13 1,96 0,51 1,96 

 35 M2,5 10 0,64 / 1,13 1,96 0,51 1,96 

 36 M2,5 10 0,64 / 1,13 1,96 0,51 1,96 

 37 M2,5 10 0,64 / 1,13 1,96 0,51 1,96 

 38 M2,5 10 0,64 / 1,13 1,96 0,51 1,96 

 39 M2,5 10 0,64 / 1,13 1,96 0,51 1,96 

 40 M2,5 10 0,64 / 1,13 1,96 0,51 1,96 

 41 M2,5 10 1,02 / 1,52 1,96 0,35 1,96 

 42 M2,5 10 1,02 / 1,52 1,96 0,35 1,96 

 43 M2,5 10 1,54 / 2,04 1,96 0,51 1,96 

 44 M2,5 20 0,43 / 0,92 3,63 1,32 1,96 
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 Sim. n° Icc F/N (F/F)  Icc F/PE  Icc F/PE minima  

 minima fondo  massima inizio  fondo linea [kA] 

 linea [kA] linea [kA] 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1 1,86   

 2    

 3    

 4    

 5 1,65   

 6 0,33   

 7 0,33   

 8 1,65   

 9 1,33   

 10 0,33   

 11 1,65   

 12 1,33   

 13 0,33   

 14 1,65   

 15 0,33   

 16 0,33   

 17 1,65   

 18 0,33   

 19 0,33   

 20 1,65   

 21 0,33   

 22 0,33   

 23 1,65   

 24 0,33   

 25 0,33   

 26 0,48   

 27 0,48   

 28 0,48   

 29 0,48   

 30 0,48   

 31 0,48   

 32 0,48   

 33 0,48   

 34 0,48   

 35 0,48   

 36 0,48   

 37 0,48   

 38 0,48   

 39 0,48   

 40 0,48   

 41 0,34   

 42 0,34   

 43 0,48   

 44 0,64   
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 Sim. n° Note 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

 29  

 30  

 31  

 32  

 33  

 34  

 35  

 36  

 37  

 38  

 39  

 40  

 41  

 42  

 43  

 44  



 GEWISS SPA - MATERIALE ELETTRICO 

 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italia Pagina: 67 

 Documento: PROGETTO SCUOLA 

 Stampa Tabellare 

 Sim. n° Esecuzione apparecchio Poli 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1 Fisso 4 

 2   

 3   

 4   

 5 Fisso 2 

 6  1+N 

 7 Fisso 2 

 8 Fisso 2 

 9  1+N 

 10 Fisso 2 

 11 Fisso 2 

 12  1+N 

 13 Fisso 2 

 14 Fisso 2 

 15  1+N 

 16 Fisso 2 

 17 Fisso 2 

 18  1+N 

 19 Fisso 2 

 20 Fisso 2 

 21  1+N 

 22 Fisso 2 

 23 Fisso 2 

 24  1+N 

 25 Fisso 2 

 26 Fisso 2 

 27 Fisso 2 

 28 Fisso 2 

 29 Fisso 2 

 30 Fisso 2 

 31 Fisso 2 

 32 Fisso 2 

 33 Fisso 2 

 34 Fisso 2 

 35 Fisso 2 

 36 Fisso 2 

 37 Fisso 2 

 38 Fisso 2 

 39 Fisso 2 

 40 Fisso 2 

 41 Fisso 2 

 42 Fisso 2 

 43 Fisso 2 

 44 Fisso 4 
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 Sim. n° Serie 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1 Magnetotermici ad alte prestazioni / MTHP / Curva C 

 2  

 3  

 4  

 5 Magnetotermici / MT / Curva D 

 6  

 7 Magnetotermici / MT / Curva C 

 8 Magnetotermici / MT / Curva D 

 9  

 10 Magnetotermici / MT / Curva C 

 11 Magnetotermici / MT / Curva D 

 12  

 13 Magnetotermici / MT / Curva C 

 14 Magnetotermici / MT / Curva D 

 15  

 16 Magnetotermici / MT / Curva C 

 17 Magnetotermici / MT / Curva D 

 18  

 19 Magnetotermici / MT / Curva C 

 20 Magnetotermici / MT / Curva D 

 21  

 22 Magnetotermici / MT / Curva C 

 23 Magnetotermici / MT / Curva D 

 24  

 25 Magnetotermici / MT / Curva C 

 26 Magnetotermici / MT / Curva C 

 27 Magnetotermici / MT / Curva C 

 28 Magnetotermici / MT / Curva C 

 29 Magnetotermici / MT / Curva C 

 30 Magnetotermici / MT / Curva C 

 31 Magnetotermici / MT / Curva C 

 32 Magnetotermici / MT / Curva C 

 33 Magnetotermici / MT / Curva C 

 34 Magnetotermici / MT / Curva C 

 35 Magnetotermici / MT / Curva C 

 36 Magnetotermici / MT / Curva C 

 37 Magnetotermici / MT / Curva C 

 38 Magnetotermici / MT / Curva C 

 39 Magnetotermici / MT / Curva C 

 40 Magnetotermici / MT / Curva C 

 41 Magnetotermici / MT / Curva D 

 42 Magnetotermici / MT / Curva D 

 43 Magnetotermici / MT / Curva C 

 44 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C 
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 Sim. n° Tipo differenziale Codice articolo 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1  GW93348 

 2  GW96592 

 3  GWD6409 

 4  GW96899 

 5 Tipo A Istantaneo GW92446 

 6   

 7  GW92045 

 8 Tipo A Istantaneo GW92446 

 9   

 10  GW92045 

 11 Tipo A Istantaneo GW92446 

 12   

 13  GW92045 

 14 Tipo A Istantaneo GW92446 

 15   

 16  GW92045 

 17 Tipo A Istantaneo GW92446 

 18   

 19  GW92045 

 20 Tipo A Istantaneo GW92446 

 21   

 22  GW92045 

 23 Tipo A Istantaneo GW92446 

 24   

 25  GW92045 

 26 Tipo A Istantaneo GW92047 

 27 Tipo A Istantaneo GW92047 

 28 Tipo A Istantaneo GW92047 

 29 Tipo A Istantaneo GW92047 

 30 Tipo A Istantaneo GW92047 

 31 Tipo A Istantaneo GW92047 

 32 Tipo A Istantaneo GW92047 

 33 Tipo A Istantaneo GW92047 

 34 Tipo A Istantaneo GW92047 

 35 Tipo A Istantaneo GW92047 

 36 Tipo A Istantaneo GW92047 

 37 Tipo A Istantaneo GW92047 

 38 Tipo A Istantaneo GW92047 

 39 Tipo A Istantaneo GW92047 

 40 Tipo A Istantaneo GW92047 

 41 Tipo A Istantaneo GW92446 

 42 Tipo A Istantaneo GW92446 

 43 Tipo A Istantaneo GW92047 

 44 Tipo A Istantaneo GW94367 
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 Sim. n° Modulo  Descrizione Articolo 

 differenziale 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1  MTHP160 C100 4P 

 2  Lampada segnalazione tripla rossa con portafusibili 230V 10,3x38 / 5M 

 3  Scaricatore di sovratensione 3P+N 20kA Tipo 2 + portafus. 10,3x38 / 8M 

 4  Analizzatore di rete inserzione 3F tramite 3 TA 5A corr. primaria 100A 50/60Hz 

 5 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 6   

 7  MT60 C6 2P 

 8 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 9   

 10  MT60 C6 2P 

 11 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 12   

 13  MT60 C6 2P 

 14 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 15   

 16  MT60 C6 2P 

 17 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 18   

 19  MT60 C6 2P 

 20 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 21   

 22  MT60 C6 2P 

 23 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 24   

 25  MT60 C6 2P 

 26 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 27 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 28 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 29 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 30 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 31 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 32 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 33 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 34 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 35 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 36 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 37 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 38 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 39 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 40 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 41 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 42 GW94502 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 43 GW94502 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 44  MDC60 C16 4P Id=30mA A 
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 Sim. n° Curva Potere  Icc condizionata  Corrente regolata  Corrente  Corrente  

 d'interruzione  [kA] Ir [A] regolata di  magnetica di fase  

 [kA] neutro Irn [A] [A] 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1 C 16,00  1,00In = 100,00 1,00Inn =  10,00Ir = 1.000 

 2       

 3       

 4       

 5 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 6       

 7 C 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 

 8 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 9       

 10 C 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 

 11 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 12       

 13 C 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 

 14 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 15       

 16 C 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 

 17 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 18       

 19 C 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 

 20 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 21       

 22 C 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 

 23 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 24       

 25 C 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 

 26 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 27 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 28 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 29 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 30 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 31 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 32 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 33 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 34 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 35 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 36 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 37 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 38 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 39 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 40 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 41 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 42 D 20,00  1,00In = 10,00 1,00Inn = 10,00 14,00Ir = 140 

 43 C 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 

 44 C 6,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 
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 Sim. n° Corrente  Ritardo  Corrente  Corrente magnetica  Ritardo  Ritardo  

 magnetica di  Magnetico [s] magnetica di fase  di neutro funzione S  Magnetico  Termico [s] 

 neutro [A] funzione S [A] [A] funzione S [s] 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1 10,00Irn = 1.000      

 2       

 3       

 4       

 5 14,00Irn = 140      

 6       

 7 10,00Irn = 60      

 8 14,00Irn = 140      

 9       

 10 10,00Irn = 60      

 11 14,00Irn = 140      

 12       

 13 10,00Irn = 60      

 14 14,00Irn = 140      

 15       

 16 10,00Irn = 60      

 17 14,00Irn = 140      

 18       

 19 10,00Irn = 60      

 20 14,00Irn = 140      

 21       

 22 10,00Irn = 60      

 23 14,00Irn = 140      

 24       

 25 10,00Irn = 60      

 26 10,00Irn = 160      

 27 10,00Irn = 160      

 28 10,00Irn = 160      

 29 10,00Irn = 160      

 30 10,00Irn = 160      

 31 10,00Irn = 160      

 32 10,00Irn = 160      

 33 10,00Irn = 160      

 34 10,00Irn = 160      

 35 10,00Irn = 160      

 36 10,00Irn = 160      

 37 10,00Irn = 160      

 38 10,00Irn = 160      

 39 10,00Irn = 160      

 40 10,00Irn = 160      

 41 14,00Irn = 140      

 42 14,00Irn = 140      

 43 10,00Irn = 160      

 44 10,00Irn = 160      
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 Sim. n° Idiff [A] / Tdiff  Backup [kA] Selettività [kA] 

 [s] 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5 0,03 / 0,0  Totale 

 6    

 7    

 8 0,03 / 0,0  Totale 

 9    

 10    

 11 0,03 / 0,0  Totale 

 12    

 13    

 14 0,03 / 0,0  Totale 

 15    

 16    

 17 0,03 / 0,0  Totale 

 18    

 19    

 20 0,03 / 0,0  Totale 

 21    

 22    

 23 0,03 / 0,0  Totale 

 24    

 25    

 26 0,03 / 0,0  Totale 

 27 0,03 / 0,0  Totale 

 28 0,03 / 0,0  Totale 

 29 0,03 / 0,0  Totale 

 30 0,03 / 0,0  Totale 

 31 0,03 / 0,0  Totale 

 32 0,03 / 0,0  Totale 

 33 0,03 / 0,0  Totale 

 34 0,03 / 0,0  Totale 

 35 0,03 / 0,0  Totale 

 36 0,03 / 0,0  Totale 

 37 0,03 / 0,0  Totale 

 38 0,03 / 0,0  Totale 

 39 0,03 / 0,0  Totale 

 40 0,03 / 0,0  Totale 

 41 0,03 / 0,0  Totale 

 42 0,03 / 0,0  Totale 

 43 0,03 / 0,0  Totale 

 44 0,03 / 0,0  Totale 
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 Sim. n° Accessori Costo 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1  327,00 

 2  78,71 

 3  341,00 

 4  611,91 

 5  199,50 

 6  0,00 

 7  58,50 

 8  199,50 

 9  0,00 

 10  58,50 

 11  199,50 

 12  0,00 

 13  58,50 

 14  199,50 

 15  0,00 

 16  58,50 

 17  199,50 

 18  0,00 

 19  58,50 

 20  199,50 

 21  0,00 

 22  58,50 

 23  199,50 

 24  0,00 

 25  58,50 

 26  199,50 

 27  199,50 

 28  199,50 

 29  199,50 

 30  199,50 

 31  199,50 

 32  199,50 

 33  199,50 

 34  199,50 

 35  199,50 

 36  199,50 

 37  199,50 

 38  199,50 

 39  199,50 

 40  199,50 

 41  199,50 

 42  199,50 

 43  199,50 

 44  420,00 
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 Sim. n° Numero  Sez. max.  

 di  apparecchio  

 moduli  [mm²] 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1 6,00 50,00 

 2 5,00 / 

 3 8,00 / 

 4 8,00 / 

 5 4,00 35,00 

 6 0,00 / 

 7 2,00 35,00 

 8 4,00 35,00 

 9 0,00 / 

 10 2,00 35,00 

 11 4,00 35,00 

 12 0,00 / 

 13 2,00 35,00 

 14 4,00 35,00 

 15 0,00 / 

 16 2,00 35,00 

 17 4,00 35,00 

 18 0,00 / 

 19 2,00 35,00 

 20 4,00 35,00 

 21 0,00 / 

 22 2,00 35,00 

 23 4,00 35,00 

 24 0,00 / 

 25 2,00 35,00 

 26 4,00 35,00 

 27 4,00 35,00 

 28 4,00 35,00 

 29 4,00 35,00 

 30 4,00 35,00 

 31 4,00 35,00 

 32 4,00 35,00 

 33 4,00 35,00 

 34 4,00 35,00 

 35 4,00 35,00 

 36 4,00 35,00 

 37 4,00 35,00 

 38 4,00 35,00 

 39 4,00 35,00 

 40 4,00 35,00 

 41 4,00 35,00 

 42 4,00 35,00 

 43 4,00 35,00 

 44 4,00 35,00 
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 Sim. n° Articoli interruttore 

 Quadro n° 3 - QP1 

 1 GW93348  

 2 3xGW72104 GW96312 GW96592  

 3 GW96312 GWD6409  

 4 3xGW72104 GW96312 3xGW96446 GW96899  

 5 GW92446 GW94502  

 6  

 7 GW92045  

 8 GW92446 GW94502  

 9  

 10 GW92045  

 11 GW92446 GW94502  

 12  

 13 GW92045  

 14 GW92446 GW94502  

 15  

 16 GW92045  

 17 GW92446 GW94502  

 18  

 19 GW92045  

 20 GW92446 GW94502  

 21  

 22 GW92045  

 23 GW92446 GW94502  

 24  

 25 GW92045  

 26 GW92047 GW94502  

 27 GW92047 GW94502  

 28 GW92047 GW94502  

 29 GW92047 GW94502  

 30 GW92047 GW94502  

 31 GW92047 GW94502  

 32 GW92047 GW94502  

 33 GW92047 GW94502  

 34 GW92047 GW94502  

 35 GW92047 GW94502  

 36 GW92047 GW94502  

 37 GW92047 GW94502  

 38 GW92047 GW94502  

 39 GW92047 GW94502  

 40 GW92047 GW94502  

 41 GW92446 GW94502  

 42 GW92446 GW94502  

 43 GW92047 GW94502  

 44 GW94367  
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 Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Potenza totale 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1 GENERALE L1 L2 L3 N 17,900 kW 

 2 SPIA PRESENZA RETE L1 L2 L3 N  

 3 CIRCUITO LUCE L1 N 0,100 kW 

 4 PRESE FM L2 N 2,800 kW 

 5 ALIMENTAZIONE QUADRO ASCENSORE L1 L2 L3 N 15,000 kW 
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 Sim. n° Ku / Kc Potenza  Corrente di  CosØ linea Corrente L1 [A] CosØ L1 

 effettiva impiego Ib [A] 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1 1,00 / 1,00 17,900 kW 37,61 0,90 R 24,57 0,90 R 

 2       

 3 1,00 / 1,00 0,100 kW 0,48 0,90 R 0,48 0,90 R 

 4 1,00 / 1,00 2,800 kW 13,53 0,90 R   

 5 1,00 / 1,00 15,000 kW 24,08 0,90 R 24,08 0,90 R 
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 Sim. n° Corrente L2 [A] CosØ L2 Corrente L3 [A] CosØ L3 Corrente  Corrente  

 Neutro [A] nominale In [A] 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1 37,61 0,90 R 24,08 0,90 R 13,29 40,00 

 2       

 3     0,48 6,00 

 4 13,53 0,90 R   13,53 16,00 

 5 24,08 0,90 R 24,08 0,90 R 0,00 32,00 
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 Sim. n° Corrente  Lunghezza  Descrizione  Sigla cavo Tipo cavo 

 nominale di  linea a valle [m] cavo 

 neutro Inn [A] 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1 40,00  Cavo con    

 2   Cavo con    

 3 6,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 4 16,00 30,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 5 32,00 20,0 Cavo con  FG17 / 450/750  Unip. con guaina 
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 Sim. n° Isolante Materiale Codice posa N° circuiti  Sezione fase  Portata fase [A] 

 raggruppati [mm²] 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1       

 2       

 3 PVC Rame 51 1 2,5 19,50 

 4 PVC Rame 51 1 4,0 26,00 

 5 PVC Rame 51 1 10,0 42,00 



 GEWISS SPA - MATERIALE ELETTRICO 

 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italia Pagina: 82 

 Documento: PROGETTO SCUOLA 

 Stampa Tabellare 

 Sim. n° Sezione neutro  Portata neutro  Sezione PE  Lunghezza  Sezione  Sezione  

 [mm²] [A] [mm²] cablaggio [m] cablaggio di  cablaggio di  

 fase [mm²] neutro [mm²] 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1    1,0 6 6 

 2       

 3 2,5 19,50 2,5 1,0 2,5 2,5 

 4 4,0 26,00 4,0 1,0 2,5 2,5 

 5 10,0 42,00 10,0 1,0 4 4 
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 Sim. n° Codice Morsetti Spazio  C.d.T. linea /  Icc max inizio  Icc max fondo  Icc F/N (F/F)  

 occupato in  C.d.T. totale linea [kA]  linea [kA] massima inizio  

 morsettiera  linea [kA] 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1 M6 32 0,00 / 1,14 1,98 1,93 1,04 

 2       

 3 M2,5 10 0,10 / 1,25 1,01 0,30 1,01 

 4 M2,5 10 1,80 / 2,95 1,01 0,40 1,01 

 5 M4 24 0,43 / 1,58 1,93 1,37 1,01 
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 Sim. n° Icc F/N (F/F)  Icc F/PE  Icc F/PE minima  

 minima fondo  massima inizio  fondo linea [kA] 

 linea [kA] linea [kA] 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1 0,96   

 2    

 3 0,28   

 4 0,38   

 5 0,67   
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 Sim. n° Note 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
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 Sim. n° Esecuzione apparecchio Poli 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1 Fisso 4 

 2   

 3 Fisso 2 

 4 Fisso 2 

 5 Fisso 4 



 GEWISS SPA - MATERIALE ELETTRICO 

 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italia Pagina: 87 

 Documento: PROGETTO SCUOLA 

 Stampa Tabellare 

 Sim. n° Serie 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1 Magnetotermici / MT / Curva D 

 2  

 3 Magnetotermici / MT / Curva D 

 4 Magnetotermici / MT / Curva D 

 5 Magnetotermici / MT / Curva D 
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 Sim. n° Tipo differenziale Codice articolo 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1  GW92491 

 2  GW96592 

 3 Tipo A Istantaneo GW92445 

 4 Tipo A Istantaneo GW92447 

 5 Tipo A Istantaneo GW92490 
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 Sim. n° Modulo  Descrizione Articolo 

 differenziale 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1  MT60 D40 4P 

 2  Lampada segnalazione tripla rossa con portafusibili 230V 10,3x38 / 5M 

 3 GW94502 MT60 D6 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 4 GW94502 MT60 D16 2P + BD 2P 25A 30mA A 

 5 GW94532 MT60 D32 4P + BD 4P 63A 30mA A 
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 Sim. n° Curva Potere  Icc condizionata  Corrente regolata  Corrente  Corrente  

 d'interruzione  [kA] Ir [A] regolata di  magnetica di fase  

 [kA] neutro Irn [A] [A] 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1 D 10,00  1,00In = 40,00 1,00Inn = 40,00 14,00Ir = 560 

 2       

 3 D 20,00  1,00In = 6,00 1,00Inn = 6,00 14,00Ir = 84 

 4 D 20,00  1,00In = 16,00 1,00Inn = 16,00 14,00Ir = 224 

 5 D 10,00  1,00In = 32,00 1,00Inn = 32,00 14,00Ir = 448 
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 Sim. n° Corrente  Ritardo  Corrente  Corrente magnetica  Ritardo  Ritardo  

 magnetica di  Magnetico [s] magnetica di fase  di neutro funzione S  Magnetico  Termico [s] 

 neutro [A] funzione S [A] [A] funzione S [s] 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1 14,00Irn = 560      

 2       

 3 14,00Irn = 84      

 4 14,00Irn = 224      

 5 14,00Irn = 448      
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 Sim. n° Idiff [A] / Tdiff  Backup [kA] Selettività [kA] 

 [s] 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1    

 2    

 3 0,03 / 0,0   

 4 0,03 / 0,0   

 5 0,03 / 0,0   
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 Sim. n° Accessori Costo 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1  146,00 

 2  78,71 

 3  199,50 

 4  199,50 

 5  360,00 
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 Sim. n° Numero  Sez. max.  

 di  apparecchio  

 moduli  [mm²] 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1 4,00 35,00 

 2 5,00 / 

 3 4,00 35,00 

 4 4,00 35,00 

 5 7,50 35,00 
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 Sim. n° Articoli interruttore 

 Quadro n° 4 - Q ASC 

 1 GW92491  

 2 3xGW72104 GW96312 GW96592  

 3 GW92445 GW94502  

 4 GW92447 GW94502  

 5 GW92490 GW94532  
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 Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Potenza totale 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1  L1 L2 L3 N 7,500 kW 
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 Sim. n° Ku / Kc Potenza  Corrente di  CosØ linea Corrente L1 [A] CosØ L1 

 effettiva impiego Ib [A] 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1 1,00 / 1,00 7,500 kW 12,04 0,90 R 12,04 0,90 R 
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 Sim. n° Corrente L2 [A] CosØ L2 Corrente L3 [A] CosØ L3 Corrente  Corrente  

 Neutro [A] nominale In [A] 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1 12,04 0,90 R 12,04 0,90 R 0,00 32,00 
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 Sim. n° Corrente  Lunghezza  Descrizione  Sigla cavo Tipo cavo 

 nominale di  linea a valle [m] cavo 

 neutro Inn [A] 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1 32,00 1,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 
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 Sim. n° Isolante Materiale Codice posa N° circuiti  Sezione fase  Portata fase [A] 

 raggruppati [mm²] 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1 PVC Rame 51 1 10,0 42,00 
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 Sim. n° Sezione neutro  Portata neutro  Sezione PE  Lunghezza  Sezione  Sezione  

 [mm²] [A] [mm²] cablaggio [m] cablaggio di  cablaggio di  

 fase [mm²] neutro [mm²] 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1 10,0 42,00 10,0 1,0 4 4 
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 Sim. n° Codice Morsetti Spazio  C.d.T. linea /  Icc max inizio  Icc max fondo  Icc F/N (F/F)  

 occupato in  C.d.T. totale linea [kA]  linea [kA] massima inizio  

 morsettiera  linea [kA] 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1 M4 48 0,01 / 0,34 1,98 1,86 1,05 
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 Sim. n° Icc F/N (F/F)  Icc F/PE  Icc F/PE minima  

 minima fondo  massima inizio  fondo linea [kA] 

 linea [kA] linea [kA] 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1 0,93   
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 Sim. n° Note 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1  
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 Sim. n° Esecuzione apparecchio Poli 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1 Fisso 4 
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 Sim. n° Serie 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1 Sezionatori modulari fino 125A / AM 
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 Sim. n° Tipo differenziale Codice articolo 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1  GW96134 
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 Sim. n° Modulo  Descrizione Articolo 

 differenziale 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1  Interruttore di manovra sezionatore 4P 32A 



 GEWISS SPA - MATERIALE ELETTRICO 

 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italia Pagina: 109 

 Documento: PROGETTO SCUOLA 

 Stampa Tabellare 

 Sim. n° Curva Potere  Icc condizionata  Corrente regolata  Corrente  Corrente  

 d'interruzione  [kA] Ir [A] regolata di  magnetica di fase  

 [kA] neutro Irn [A] [A] 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1   4,50 1,00In = 32,00 1,00Inn = 32,00  
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 Sim. n° Corrente  Ritardo  Corrente  Corrente magnetica  Ritardo  Ritardo  

 magnetica di  Magnetico [s] magnetica di fase  di neutro funzione S  Magnetico  Termico [s] 

 neutro [A] funzione S [A] [A] funzione S [s] 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1       
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 Sim. n° Idiff [A] / Tdiff  Backup [kA] Selettività [kA] 

 [s] 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1    
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 Sim. n° Accessori Costo 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1  66,20 
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 Sim. n° Numero  Sez. max.  

 di  apparecchio  

 moduli  [mm²] 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1 4,00 25,00 
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 Sim. n° Articoli interruttore 

 Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO 

 1 GW96134  
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 Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Potenza totale 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1 GENERALE L1 L2 L3 N 0,000 kW 

 2 SPIE PRESENZA RETE L1 L2 L3 N  

 3 SCARICATORE L1 L2 L3 N  

 4 PROTEZIONE DIFFERENZIALE CON RIARMO AUTOMATICO IN  L1 L2 L3 N 0,000 kW 

 5 SALVAMOTORE L1 L2 L3 0,000 kW 

 6 CONTATTORE L1 L2 L3 0,000 kW 

 7 POMPA 1 LAVABI L1 L2 L3 0,000 kW 

 8 SPIA ARRESTO L1  

 9 SPIA FUNZIONAMENTO NORMALE L1  

 10 SELETTORE AUT. 0. MANUALE L1 0,000 kW 

 11 PROTEZIONE DIFFERENZIALE CON RIARMO AUTOMATICO IN  L1 L2 L3 N 0,000 kW 

 12 SALVAMOTORE L1 L2 L3 0,000 kW 

 13 CONTATTORE L1 L2 L3 0,000 kW 

 14 POMPA 2 WC L1 L2 L3 0,000 kW 

 15 SPIA ARRESTO L1  

 16 SPIA FUNZIONAMENTO NORMALE L1  

 17 SELETTORE AUT. 0. MANUALE L1 0,000 kW 
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 Sim. n° Ku / Kc Potenza  Corrente di  CosØ linea Corrente L1 [A] CosØ L1 

 effettiva impiego Ib [A] 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 

 2       

 3       

 4 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 

 5 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 

 6 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 

 7 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,90 R 0,00 0,00 R 

 8       

 9       

 10 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,90 R 0,00 0,00 R 

 11 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 

 12 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 

 13 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 

 14 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,90 R 0,00 0,00 R 

 15       

 16       

 17 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00 0,90 R 0,00 0,00 R 
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 Sim. n° Corrente L2 [A] CosØ L2 Corrente L3 [A] CosØ L3 Corrente  Corrente  

 Neutro [A] nominale In [A] 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 0,00 32,00 

 2       

 3       

 4 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 0,00 25,00 

 5 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R  10,00 

 6 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R  25,00 

 7 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R   

 8       

 9       

 10     0,00 16,00 

 11 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R 0,00 25,00 

 12 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R  10,00 

 13 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R  25,00 

 14 0,00 0,00 R 0,00 0,00 R   

 15       

 16       

 17     0,00 16,00 
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 Sim. n° Corrente  Lunghezza  Descrizione  Sigla cavo Tipo cavo 

 nominale di  linea a valle [m] cavo 

 neutro Inn [A] 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1 32,00  Cavo con    

 2   Cavo con    

 3   Cavo con    

 4 25,00  Cavo con    

 5   Cavo con    

 6   Cavo con    

 7  30,0 Cavo con  FG17 / 450/750  Unip. con guaina 

 8   Cavo con    

 9   Cavo con    

 10  1,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 11 25,00  Cavo con    

 12   Cavo con    

 13   Cavo con    

 14  30,0 Cavo con  FG17 / 450/750  Unip. con guaina 

 15   Cavo con    

 16   Cavo con    

 17  1,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 
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 Sim. n° Isolante Materiale Codice posa N° circuiti  Sezione fase  Portata fase [A] 

 raggruppati [mm²] 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 6       

 7 PVC Rame 51 1 6,0 31,00 

 8       

 9       

 10 PVC Rame 51 1 1,5 14,50 

 11       

 12       

 13       

 14 PVC Rame 51 1 6,0 31,00 

 15       

 16       

 17 PVC Rame 51 1 1,5 14,50 
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 Sim. n° Sezione neutro  Portata neutro  Sezione PE  Lunghezza  Sezione  Sezione  

 [mm²] [A] [mm²] cablaggio [m] cablaggio di  cablaggio di  

 fase [mm²] neutro [mm²] 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1    1,0 4 4 

 2       

 3    1,0 2,5 2,5 

 4    1,0 4 4 

 5    1,0 2,5 2,5 

 6    1,0 4 4 

 7   6,0 1,0 4 4 

 8       

 9       

 10 1,5 14,50 1,5 1,0 2,5 2,5 

 11    1,0 4 4 

 12    1,0 2,5 2,5 

 13    1,0 4 4 

 14   6,0 1,0 4 4 

 15       

 16       

 17 1,5 14,50 1,5 1,0 2,5 2,5 
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 Sim. n° Codice Morsetti Spazio  C.d.T. linea /  Icc max inizio  Icc max fondo  Icc F/N (F/F)  

 occupato in  C.d.T. totale linea [kA]  linea [kA] massima inizio  

 morsettiera  linea [kA] 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1 M4 24 0,00 / 0,13 1,95 1,87 1,03 

 2       

 3       

 4   0,00 / 0,13 1,87 1,79 0,98 

 5   0,00 / 0,13 1,56 0,84 1,56 

 6   0,00 / 0,13 1,46 0,81 1,46 

 7 M4 18 0,00 / 0,13 1,40 0,45 1,40 

 8       

 9       

 10 M2,5 5 0,00 / 0,13 0,84 0,72 0,84 

 11   0,00 / 0,13 1,87 1,79 0,98 

 12   0,00 / 0,13 1,56 0,84 1,56 

 13   0,00 / 0,13 1,46 0,81 1,46 

 14 M4 18 0,00 / 0,13 1,40 0,45 1,40 

 15       

 16       

 17 M2,5 5 0,00 / 0,13 0,84 0,72 0,84 
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 Sim. n° Icc F/N (F/F)  Icc F/PE  Icc F/PE minima  

 minima fondo  massima inizio  fondo linea [kA] 

 linea [kA] linea [kA] 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1 0,93   

 2    

 3    

 4 0,89   

 5 1,39   

 6 1,33   

 7 0,74   

 8    

 9    

 10 0,68   

 11 0,89   

 12 1,39   

 13 1,33   

 14 0,74   

 15    

 16    

 17 0,68   
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 Sim. n° Note 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  
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 Sim. n° Esecuzione apparecchio Poli 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1 Fisso 4 

 2   

 3   

 4 Fisso 4 

 5  3 

 6  3 

 7  3 

 8   

 9   

 10  1 

 11 Fisso 4 

 12  3 

 13  3 

 14  3 

 15   

 16   

 17  1 
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 Sim. n° Serie 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1 Magnetotermici / MT / Curva D 

 2  

 3  

 4 ReStart RdA/RdA PRO / Interruttori differenziali con Riarmo e Autotest 

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

 10  

 11 ReStart RdA/RdA PRO / Interruttori differenziali con Riarmo e Autotest 

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  
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 Sim. n° Tipo differenziale Codice articolo 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1  GW92490 

 2  GW96592 

 3  GWD6409 

 4 Tipo A Immunizzazione rinforzata GW90921 

 5  GW96760 

 6  GWD6713 

 7   

 8  GW96581 

 9  GW96582 

 10  GW96553 

 11 Tipo A Immunizzazione rinforzata GW90921 

 12  GW96760 

 13  GWD6713 

 14   

 15  GW96581 

 16  GW96582 

 17  GW96553 
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 Sim. n° Modulo  Descrizione Articolo 

 differenziale 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1  MT60 D32 4P 

 2  Lampada segnalazione tripla rossa con portafusibili 230V 10,3x38 / 5M 

 3  Scaricatore di sovratensione 3P+N 20kA Tipo 2 + portafus. 10,3x38 / 8M 

 4  Interruttore Diff. puro con Riarmo e Autotest PRO 4P 7M 25A A[IR] 30mA 

 5  Salvamotore 6,3/10A 

 6  Contattore 25A 3NA / 230Vac/220Vdc / 2M 

 7   

 8  Lampada segnalazione rossa con portafusibili compatto 10,3x38 230V / 2M 

 9  Lampada segnalazione verde con portafusibili compatto 10,3x38 230V / 2M 

 10  Commutatore a leva 3 posizioni 1P 16A / 1M 

 11  Interruttore Diff. puro con Riarmo e Autotest PRO 4P 7M 25A A[IR] 30mA 

 12  Salvamotore 6,3/10A 

 13  Contattore 25A 3NA / 230Vac/220Vdc / 2M 

 14   

 15  Lampada segnalazione rossa con portafusibili compatto 10,3x38 230V / 2M 

 16  Lampada segnalazione verde con portafusibili compatto 10,3x38 230V / 2M 

 17  Commutatore a leva 3 posizioni 1P 16A / 1M 
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 Sim. n° Curva Potere  Icc condizionata  Corrente regolata  Corrente  Corrente  

 d'interruzione  [kA] Ir [A] regolata di  magnetica di fase  

 [kA] neutro Irn [A] [A] 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1 D 10,00  1,00In = 32,00 1,00Inn = 32,00 14,00Ir = 448 

 2       

 3       

 4   10,00 1,00In = 25,00 1,00Inn = 25,00  

 5  10,00  0,00In = 0,01  0,00Ir = 0 

 6       

 7       

 8       

 9       

 10       

 11   10,00 1,00In = 25,00 1,00Inn = 25,00  

 12  10,00  0,00In = 0,01  0,00Ir = 0 

 13       

 14       

 15       

 16       

 17       
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 Sim. n° Corrente  Ritardo  Corrente  Corrente magnetica  Ritardo  Ritardo  

 magnetica di  Magnetico [s] magnetica di fase  di neutro funzione S  Magnetico  Termico [s] 

 neutro [A] funzione S [A] [A] funzione S [s] 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1 14,00Irn = 448      

 2       

 3       

 4       

 5       

 6       

 7       

 8       

 9       

 10       

 11       

 12       

 13       

 14       

 15       

 16       

 17       
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 Sim. n° Idiff [A] / Tdiff  Backup [kA] Selettività [kA] 

 [s] 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1    

 2    

 3    

 4 0,03 / 0,0   

 5    

 6    

 7    

 8    

 9    

 10    

 11 0,03 / 0,0   

 12    

 13    

 14    

 15    

 16    

 17    
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 Sim. n° Accessori Costo 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1  113,00 

 2  78,71 

 3  341,00 

 4  600,00 

 5 GW96765 164,30 

 6  55,40 

 7  0,00 

 8  33,57 

 9  33,57 

 10  24,40 

 11  600,00 

 12 GW96765 164,30 

 13  55,40 

 14  0,00 

 15  33,57 

 16  33,57 

 17  24,40 
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 Sim. n° Numero  Sez. max.  

 di  apparecchio  

 moduli  [mm²] 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1 4,00 35,00 

 2 5,00 / 

 3 8,00 / 

 4 7,00 35,00 

 5 3,50 25,00 

 6 2,00 10,00 

 7 0,00 / 

 8 2,00 / 

 9 2,00 / 

 10 1,00 6,00 

 11 7,00 35,00 

 12 3,50 25,00 

 13 2,00 10,00 

 14 0,00 / 

 15 2,00 / 

 16 2,00 / 

 17 1,00 6,00 
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 Sim. n° Articoli interruttore 

 Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA 

 1 GW92490  

 2 3xGW72104 GW96312 GW96592  

 3 GW96312 GWD6409  

 4 GW90921  

 5 GW96760  

 6 GWD6713  

 7  

 8 GW72104 GW96220 GW96581  

 9 GW72104 GW96220 GW96582  

 10 GW96553  

 11 GW90921  

 12 GW96760  

 13 GWD6713  

 14  

 15 GW72104 GW96220 GW96581  

 16 GW72104 GW96220 GW96582  

 17 GW96553  
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 Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Potenza totale 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1  L1 L2 L3 N 20,000 kW 

 2  L1 L2 L3 N 20,000 kW 

 3 CONTATTORE L1 L2 L3 N 20,000 kW 

 4 ALIMENTAZIONE LINEA L1 L2 L3 N 20,000 kW 

 5 RELE' D' INTERFACCIA L1 L2 L3 N 0,000 kW 
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 Sim. n° Ku / Kc Potenza  Corrente di  CosØ linea Corrente L1 [A] CosØ L1 

 effettiva impiego Ib [A] 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1 1,00 / 1,00 20,000 kW 32,11 0,90 R 32,11 0,90 R 

 2 1,00 / 1,00 20,000 kW 32,11 0,90 R 32,11 0,90 R 

 3 1,00 / 1,00 20,000 kW 32,11 0,90 R 32,11 0,90 R 

 4 1,00 / 1,00 20,000 kW 32,11 0,90 R 32,11 0,90 R 

 5 1,00 / 1,00 0,000 kW 0,00    
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 Sim. n° Corrente L2 [A] CosØ L2 Corrente L3 [A] CosØ L3 Corrente  Corrente  

 Neutro [A] nominale In [A] 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1 32,11 0,90 R 32,11 0,90 R 0,00  

 2 32,11 0,90 R 32,11 0,90 R 0,00 40,00 

 3 32,11 0,90 R 32,11 0,90 R 0,00 63,00 

 4 32,11 0,90 R 32,11 0,90 R 0,00 40,00 

 5      1,00 
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 Sim. n° Corrente  Lunghezza  Descrizione  Sigla cavo Tipo cavo 

 nominale di  linea a valle [m] cavo 

 neutro Inn [A] 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1   Cavo con    

 2 40,00  Cavo con    

 3   Cavo con    

 4 40,00 20,0 Cavo con  FS17 / 450/750  Unip. con guaina 

 5   Cavo con    
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 Sim. n° Isolante Materiale Codice posa N° circuiti  Sezione fase  Portata fase [A] 

 raggruppati [mm²] 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1       

 2       

 3       

 4 PVC Rame 51 1 16,0 56,00 

 5       
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 Sim. n° Sezione neutro  Portata neutro  Sezione PE  Lunghezza  Sezione  Sezione  

 [mm²] [A] [mm²] cablaggio [m] cablaggio di  cablaggio di  

 fase [mm²] neutro [mm²] 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1    1,0 6 6 

 2    1,0 6 6 

 3    1,0 16 16 

 4 16,0 56,00 16,0 1,0 6 6 

 5    1,0 2,5 2,5 
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 Sim. n° Codice Morsetti Spazio  C.d.T. linea /  Icc max inizio  Icc max fondo  Icc F/N (F/F)  

 occupato in  C.d.T. totale linea [kA]  linea [kA] massima inizio  

 morsettiera  linea [kA] 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1 M6 32 0,03 / 0,77 2,20 2,09 1,17 

 2   0,03 / 0,80 2,09 1,99 1,11 

 3   0,03 / 0,83 1,99 1,93 1,05 

 4 M6 32 0,37 / 1,20 1,93 1,53 1,02 

 5       
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 Sim. n° Icc F/N (F/F)  Icc F/PE  Icc F/PE minima  

 minima fondo  massima inizio  fondo linea [kA] 

 linea [kA] linea [kA] 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1 1,05   

 2 1,00   

 3 0,97   

 4 0,76   

 5    
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 Sim. n° Note 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
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 Sim. n° Esecuzione apparecchio Poli 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1  3+N 

 2 Fisso 4 

 3  4 

 4 Fisso 4 

 5  3+N 
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 Sim. n° Serie 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1  

 2 Magnetotermici / MT / Curva C 

 3  

 4 Magnetotermici / MT / Curva C 

 5  
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 Sim. n° Tipo differenziale Codice articolo 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1   

 2  GW92091 

 3  GWD6734 

 4 Tipo A Istantaneo GW92091 

 5   
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 Sim. n° Modulo  Descrizione Articolo 

 differenziale 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1   

 2  MT60 C40 4P 

 3  Contattore 63A 4NA / 230Vac/220Vdc / 3M 

 4 GW94532 MT60 C40 4P + BD 4P 63A 30mA A 

 5   
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 Sim. n° Curva Potere  Icc condizionata  Corrente regolata  Corrente  Corrente  

 d'interruzione  [kA] Ir [A] regolata di  magnetica di fase  

 [kA] neutro Irn [A] [A] 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1       

 2 C 10,00  1,00In = 40,00 1,00Inn = 40,00 10,00Ir = 400 

 3       

 4 C 10,00  1,00In = 40,00 1,00Inn = 40,00 10,00Ir = 400 

 5       
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 Sim. n° Corrente  Ritardo  Corrente  Corrente magnetica  Ritardo  Ritardo  

 magnetica di  Magnetico [s] magnetica di fase  di neutro funzione S  Magnetico  Termico [s] 

 neutro [A] funzione S [A] [A] funzione S [s] 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1       

 2 10,00Irn = 400      

 3       

 4 10,00Irn = 400      

 5       



 GEWISS SPA - MATERIALE ELETTRICO 

 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italia Pagina: 149 

 Documento: PROGETTO SCUOLA 

 Stampa Tabellare 

 Sim. n° Idiff [A] / Tdiff  Backup [kA] Selettività [kA] 

 [s] 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1    

 2    

 3    

 4 0,03 / 0,0   

 5    
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 Sim. n° Accessori Costo 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1  0,00 

 2  146,00 

 3  167,00 

 4  393,00 

 5  0,00 
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 Sim. n° Numero  Sez. max.  

 di  apparecchio  

 moduli  [mm²] 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1 0,00 / 

 2 4,00 35,00 

 3 3,00 25,00 

 4 7,50 35,00 

 5 0,00 / 
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 Sim. n° Articoli interruttore 

 Quadro n° 7 - QUADRO FV 

 1  

 2 GW92091  

 3 GWD6734  

 4 GW92091 GW94532  

 5  

 


